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CCEERRTTIIFFIICCAATT  

DDEE  GGAARRAANNTTIIEE  
 
 
 

 
 
 

Mesdames et messieurs,  
 
Toutes nos f®licitations pour lôachat dôun produit de qualit® de la soci®t® GRAF. Nous vous 
confirmons par la présente que la micro-station dô®puration que vous venez d'acheter est 
couverte par une garantie de 

3 ans 
 

La garantie couvre exclusivement le système épuratoire. Les accessoires et options 
supplémentaires ne font pas partie de la garantie. Sur la durée de validité de la garantie, la 
société GRAF assure le remplacement du produit à titre gratuit, mais toutes prestations (transport, 
d®placements, installation, mise en îuvre, terrassement et autres frais annexes) ne seront pas 
couvertes. 

 

Conditions de garantie 
 

La garantie sôapplique dans les conditions suivantes : 

1. La micro-station doit être installée et mise en service par une entreprise spécialisée. Est 
reconnue comme telle toute entreprise ayant b®n®fici® dôune formation par la soci®t® 
GRAF. 

2. La maintenance doit être réalisée conformément au guide de lôusager et ¨ lôhomologation 
par une entreprise spécialisée. En cas de réclamation au titre de la garantie, tous les 
rapports de maintenance devront être présentés sur demande, ainsi que votre bon de 
garantie. 

3. La garantie ne couvre pas les pièces dôusure ni les d®fauts et dommages dont la soci®t® 
GRAF nôa pas ¨ r®pondre et qui r®sultent dôune utilisation non conforme de l'installation, 
de maintenances non réalisées, de dysfonctionnements causés par le client ainsi que de 
modifications sur lôinstallation r®alis®es par lôop®rateur lui-même. 

4. Tous co¾ts indirects entra´n®s par le remplacement de lôappareil, lôimmobilisation de 
lôinstallation, etc. ne sont pas inclus dans la garantie. 

 
Les pr®tentions l®gales au titre de la garantie sôappliquent bien entendu sans restriction. 
 
Le bon de garantie se trouve sur lôarmoire de pilotage. Pour que la garantie sôapplique à votre 
micro-station GRAF EasyOne, lôinstallateur devra lôenvoyer d¾ment compl®t® ¨ la soci®t® 
GRAF qui vous le retournera validé, tamponné et signé par notre service technique. La 
garantie de votre micro-station prend donc effet à la date de signature de votre bon de 
garantie par notre service technique. 
 
 
Dachstein, septembre 2015 

GRAF 

45 Route dôErnolsheim 

67120 DACHSTEIN-

GARE 

www.graf.fr 
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Mesdames, Messieurs, 

 

Vous venez dôacqu®rir une micro-station GRAF EasyOne à la pointe de la technologie et nous vous en 

remercions. La micro-station dô®puration biologique GRAF EasyOne 12 ou 15 EH est un produit de qualité qui, 

répond aux exigences de lô annexe ZA de la norme NF EN 12566-3+A2, ainsi quô¨ lôarr°t® du 7 septembre 

2009 et ¨ lôarr°t® du 07 mars 2012 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations 

dôassainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inf®rieure ou ®gale ¨ 1,2 kg/j 

de DBO5. Ce manuel a pour but de vous fournir des consignes importantes qui vous garantiront un 

fonctionnement fiable et durable. 
 

Á La micro-station est conçue pour collecter et traiter les eaux usées domestiques ou assimilées.  
 

Á Les matières biocides, ayant des effets toxiques, qui ne respectent pas lôenvironnement ou qui ne sont 

pas biodégradables ne doivent pas être rejetées dans la micro-station car elles emp°cheraient lôaction 

importante des bact®ries durant le processus dô®puration des eaux us®es et elles créeraient des 

problèmes biologiques au cours du processus. (Vous trouverez des consignes plus détaillées dans les 

pages suivantes.) 

 

Afin de respecter les exigences en matière de traitement des eaux usées fixées par les 

autorités, il est primordial de suivre les consignes dôexploitation et de maintenance lors de 

lôexploitation de la micro-station. Vous trouverez ces consignes ci-après. 

 

Nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance des consignes suivantes et de les suivre : 

 

Á ê lôint®rieur, installer lôarmoire de pilotage interne dans un endroit sec et bien aéré (cave ou garage, 

hors gel). 

Á ê lôext®rieur, installer lôarmoire de pilotage externe ¨ un endroit ¨ lôabri du soleil afin dô®viter toute 

surchauffe en été (prévoir un toit ou un abri le cas échéant). 

Á Veuillez vous assurer que lôarmoire et, en particulier, que les prises dôair de lôarmoire ne soient jamais 

couvertes et soient facilement accessibles pour les travaux de maintenance. 

Á Lôalimentation en ®nergie ®lectrique doit °tre assur®e en permanence. Veuillez vous assurer que 

lôarmoire de pilotage est prot®g®e par un disjoncteur 16A sur une ligne d®di®e. 

 

 

La micro-station GRAF EasyOne permet lô®puration des eaux usées domestiques, avec en particulier une 

garantie de la qualité des eaux clarifiées en sortie de micro-station au moins égale aux valeurs suivantes :  

¶ DBO5 < 35 mg/L, 

¶ MES < 30 mg/l, 

 

répondant ¨ lôarr°t® 7 septembre 2009, pour des conditions normales dôutilisation et dôentretien. Ces valeurs 

sont garanties pour des conditions dôutilisation de la station normales et dans le respect de son entretien et de 

sa maintenance ainsi que de toutes les pr®conisations que lôon retrouve dans le guide de lôusager. En 

particulier, la micro-station EasyOne 12 ou 15 EH est destinée au traitement des eaux usées ménagères 

exclusivement et la station ne doit en aucun cas recevoir dôautres eaux comme des eaux de ruissellement par 

exemple. De plus certains produits ou substances sont à bannir et ne doivent pas pénétrer dans la station 

comme cela est indiqué au chapitre 13 du guide de lôusager (Consigne dôutilisation).  

 

Lôobtention de ces valeurs ®puratoires est garantie en fonction du nombre dô®quivalent habitant (EH) pour 

lequel la micro-station dô®puration GRAF EasyOne 12 ou 15 EH est dimensionnée, ®tant entendu quôun EH 

représente une charge de pollution de 60 g DBO5/jour dôeaux us®es.  

Pour toute autre question, vous pouvez nous contacter au numéro de téléphone suivant :  

03.88.49.73.10. Nous espérons que ce produit de qualité répondra à toutes vos attentes. 
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1. Rappel sur la conception, la r®alisation et lôentretien de votre micro-station 

 

 

La règle de 3 : Conception, réalisation, entretien 

 

 
CONCEPTION 

Une bonne conception comprend : 

¶ La r®alisation de ló®tude par un sp®cialiste du m®tier  

¶ Une étude géologique de la parcelle  

¶ Un dimensionnement adapté à chaque situation 

 

 

 

REALISATION 

Une bonne réalisation requiert : 

¶ La réalisation des travaux par un professionnel dans le respect des réglementations et normes en vigueur ; 

¶ Le respect de la norme NF C 15-100 pour les installations électriques 

¶ Le respect de la norme NF P 98-331 pour les travaux de terrassement 

 

 

 

ENTRETIEN 

¶ Un bon entretien est la condition sine qua non pour conserver un système performant, durable et optimal  

¶ Lóentretien incombe ¨ lóusager, cóest ¨ dire le propriétaire occupant ou le locataire si le logement est loué. 

 

 

2. Etendue de la livraison 

La micro-station dô®puration EasyOne est constituée principalement dôune cuve à enterrer disposant de deux 

zones (zone de tranquilisation et zone de traitement) et dôune armoire de pilotage. Ces deux composants 

essentiels sont reliés entre eux par deux tuyaux dôair comprimé. 

 

La cuve contient les élements suivants: 

 

- le syst¯me de diffusion dôair en acier inoxydable Inox AISI 304 ®quip® de plateaux dôa®ration ¨ membranes 

en EPDM, JetFlex HD340  

- le syst¯me dôalimentation en air en acier inoxydable AISI 304 

- un tuyau dôalimentation en air en PVC renforc® pour lôa®ration fines bulles 

- une paroi de tranquilisation en polypropylène, créant deux zones distinctes mais qui communiquent dans le 

bas de la cuve 

- la colonne dô®vacuation des eaux trait®es en PE, fonctionnant selon le principe de lôairlift, munie de sa 

propre alimentation dôair; (fournisseur GRAF). Le tuyau dôalimentation en air ®tant en PVC renforc®.  

- Un bac de pr®levement dô®chantillons de marque GRAF, dimensions hors tout : Ø 200mm x haut. 500mm 

en PE. Ce bac de pr®l¯vement est int®gr® dans le d¹me de la cuve, rendant inutile lôinstallation dôun regard 

en aval du dispositif. 
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Pour lôinstallation d®finitive sur place, un sachet contenant les colliers de raccordement est fourni. 
 

Lôarmoire de pilotage destinée au montage mural intérieur ou au montage extérieur (en option), conforme à la 

norme NF C 15-100, comprend : 

 

- un compresseur dôair silencieux n®cessitant peu dôentretien de marque Hiblow type HP150 pour EasyOne 

12 EH et un compresseur dôair silencieux n®cessitant peu dôentretien de marque Hiblow type HP200 pour 

EasyOne 15 EH, 

- un ensemble de 2 vannes motorisées ou 2 électrovannes 

- un automate de commande conforme aux dispositions de la norme VDE 0113 Partie 1 et VBG 4 ; marque 

KLARO, dimensions hors tout L190 x l120 x h65 mm (4 touches en standard / 14 touches en option). 

 

Lôautomate de contr¹le qui se trouve dans lôarmoire est programm® et permet le fonctionnement automatique de 

la station. En particulier, lôautomate commande la mise en route du compresseur afin de r®aliser deux 

opérations qui sont pilotées par lôautomate gr©ce ¨ deux vannes constituées de moteurs pas à pas ou deux 

électrovannes. Les deux op®rations sont les suivantes: lôévacuation des eaux clarifiées ET la mise en route de 

lôa®ration fines bulles.  

 

3. Mise en îuvre et installation 

Votre micro-station dô®puration EasyOne (conforme à lôannexe ZA de la norme NF EN 12566-3+A2) doit vous 

être livrée par un professionnel qui prendra toute les mesures pour garantir lôint®grit® de votre micro-station au 

cours de son transport tout comme la sécurité de chacun. Lors du transport de votre micro-station, lôensemble 

de la livraison doit °tre dispos® et arrim® dans les r¯gles de lôart dans le camion utilisé pour la livraison. Pour 

toute question particulière concernant le transport, adressez-vous à votre revendeur, dépositaire de la société 

GRAF.  

Conditions à respecter lors de la manipulation dôune cuve: 

ü Les 2 sangles de levage pré-montées de la cuve doivent être utilisées simultanément. 

ü La cuve doit être entièrement vide. 

ü Ne pas circuler sous la cuve lors de la manutention. 

ü Respecter les règles de sécurité en vigueur. 

 

 

 

 

 
 

La micro station EasyOne 12 ou 15 EH doit être enterrée, conformément à lôannexe ZA de la norme EN 12566-

3+A2. 
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Sécurité des personnes :  

Les trous dôhommes sont fermés et verrouillés grâce à une vis. Lors de la réalisation de la fouille, la protection 

des opérateurs doit se faire conformément à la réglementation nationale, notamment le port des EPI 

(équipements individuels de protection) doit être respecté afin d'éviter tout contact avec les eaux usées. 
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Terrain : 

Les démarches et études à la parcelle doivent être réalisées conformément à la règlementation en vigueur afin 

dô®valuer les contraintes li®es ¨ la nature du sol. 

Pour une pose dans des conditions particulières, celle-ci doit faire l'objet d'une étude particulière par un bureau 

d'étude qualifié.  

Dans des cas extrêmes, il peut être nécessaire de recourir à la mise en place dôune dalle de b®ton arm® en 

guise de semelle. Dans ce cas, les calculs de structure de la dalle de b®ton et dôun ®ventuel mur de 

sout¯nement seront effectu®s par un bureau dô®tude comp®tant.  
 

Avant lôinstallation, les points suivants doivent être impérativement vérifiés : 

 - La nature du terrain, 

 - La hauteur de la nappe phréatique et capacité de drainage du sol, 

 - Les charges devant être supportées par chaque cuve (par exemple : passage voitures), 

- La station ne doit pas être installée ¨ moins de 5 m de tout ouvrage disposant dôune fondation ou de toute 

habitation et elle ne doit pas se trouver à moins de 3 m de sa limite de propriété. 

- Lors de lôimplantation de la cuve ¨ proximit® dôun arbre existant ou dôune plantation en pr®vision, veillez à 

respecter une distance correspondant au minimum au diam¯tre de la couronne de lôarbre adulte. 

- La distance minimale par rapport ¨ un captage d®clar® dôeau destin®e ¨ la consommation humaine  doit 

°tre dôau moins 35 m sauf situations particuli¯res précisées dans l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Fouille: 

La fosse doit avoir des dimensions suffisantes pour permettre une bonne mise en place de la cuve. Dans le cas 

dôune fouille supérieure à 1,3 m, celle-ci doit être réalisée selon les normes spécifiques en vigueur en France. 

 

Prévoir un minimum de 50 cm autour de la / des cuve(s) et 1 m de toute construction. 

 

Ne pas placer la cuve au pied dôune pente ou dôun talus. La pression exerc®e par la terre ou par les 

®coulements dôeau ¨ cet endroit peut endommager la cuve. 

 

Le terrain doit être plan, il doit avoir une résistance à la charge de la cuve. 

 

La profondeur de la fosse doit être calculée de manière à ce que le recouvrement de la cuve 

corresponde aux instructions ci-après. 

 

Mettre en place une couche de gravier 8/16, ou approchant, dôenviron 20 cm. Dans le cas dôun sol instable, 

installer un socle de béton de 10 cm sous la cuve, avant la couche de gravier. Après remblai, jusquôau bas du 

dôme avec du gravier 8/16 ou approchant, compléter le remblai avec de la terre végétale (pas de terre argileuse 

en particulier). La hauteur de remblai minimale au-dessus de la base du dôme est de 750 mm et de 1050 mm au 

maximum. La charge piétonnière est acceptée sur les cuves conformément aux tests de stabilité. Les couvercles 

dôentretien doivent toujours rest®s accessibles pour les op®rations dôentretien et de maintenance. 

3.1. Conditions dôinstallation des cuves 

Hauteurs de recouvrement avec maxi-dôme et rehausse 

télescopique mini ou maxi. 

Pour les couvercles, la charge piétonne admise est de maxi 

250kg en charge dynamique, 150kg en charge statique. Les 

piétons peuvent donc circuler sur les couvercles. 

Les couvercles sont ®quip®s dôun syst¯me de s®curit®. En 

effet, une vis en inox de classe A2, permet de maintenir le 

couvercle en place. Lô®paisseur des couvercles standards est 

de 25mm. 
 

Profondeur de pose, avec mini-dôme, comprise entre : 

EasyOne 12EH - cuve Carat 8500L : 2790 et 2990 mm ; 

EasyOne 15EH - cuve Carat 10000L : 2990 et 3190 mm ; 
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Hauteur de recouvrement maximale 1500 mm avec maxi-

dôme + rallonge et rehausse télescopique (Sans remontée 

de nappe phréatique, avec passage piéton et sans 

passage véhicules) 

Soit profondeur de pose maximale avec maxi-dôme, rallonges 

et rehausse :  

 

Profondeur de pose, avec mini-dôme : 

EasyOne 12EH - cuve Carat 8500L : 3540 mm ; 

EasyOne 15EH - cuve Carat 10000L : 3740 mm ; 

 

 

  

Installation à proximité de surfaces roulantes (passage 

véhicules) : 

Si la cuve à enterrer est installée à proximité de surfaces 

roulantes où circulent des véhicules de plus de 12 tonnes, la 

distance minimale par rapport à ces surfaces doit correspondre 

au minimum à la profondeur de la fosse H et ne doit pas être 

de moins de 1,5 m. 

Pour la hauteur H de cette fosse, voir page précédente, en 

fonction de la rehausse et du dôme choisis, ainsi que de la 

pr®sence dôune rallonge. 

Une distance de sécurité minimale de  5188 mm du bord 

extérieur du couvercle est notamment à respecter pour le 

camion hydro-cureur utilisé pour la vidange de la micro-station 

(distance calculée pour la cuve la plus longue). 

 

 

 

 

 

Hauteurs de recouvrement avec maxi-dôme et rehausse 

télescopique avec couvercle en fonte sans remontée de 

nappe phréatique. 

Toute charge statique ou roulante est interdite à proximité 
immédiate du dispositif (distance minimale à respecter), sauf 
dispositions spécifiques de dimensionnement structurel 
vérifiées par un bureau d'étude. Condition vérifiée avant 
ǊŜƳōƭŀȅŀƎŜ ƭƻǊǎ Řǳ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘΩŜȄŞŎǳǘƛƻƴ όŀǳ ǎŜƴǎ ŘŜ ƭΩ!ǊǊşǘŞ 
ŎƻƴǘǊƾƭŜύ Υ Ǉŀǎ ŘΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŎǳǾŜ Ł ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ƛƳƳŞŘƛŀǘŜ 
ŘΩǳƴŜ ǾƻƛŜ ŘŜ ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴ ƻǳ ŘΩǳƴŜ ȊƻƴŜ ŘŜ ǇŀǊƪing. Un 
périmètre (bornes, haie...) pourra être matérialisée autour de 
la cuve. 
 

Pofondeur de pose avec maxi-dôme et rehausse couvercle 

fonte, comprise entre : 

EasyOne  12EH ï cuve Carat 8500L : 2840 et 3540 mm ; 

EasyOne 15H ï cuve Carat 10000 L : 3040 et 3740 mm; 

 

 
 

 

Hauteurs de recouvrement avec maxi-dôme et rehausse 

télescopique avec couvercle et anneau béton (non fourni), 

sans remontée de nappe phréatique. 

Soit profondeur de pose avec maxi-dôme et rehausse 

couvercle fonte, comprise entre : 

EasyOne  12EH ï cuve Carat 8500L : 2840 et 3540 mm ; 

EasyOne 15H ï cuve Carat 10000 L : 3040 et 3740 mm; 
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Terrain argileux/difficile : 

Dans le cas où la cuve est installée dans un terrain argileux, 

ou un terrain non perméable (non drainant), il est impératif 

dô®vacuer les eaux par un drainage tout autour en partie basse 

de la cuve. Si nécessaire, reliez le tuyau de drainage à un 

tuyau vertical DN 300 ®quip® dôune pompe de relevage. Le 

bon fonctionnement de cette pompe doit être vérifié 

régulièrement. 

 

 

Nappe phréatique : 

Hauteurs de recouvrement dans le cas dôune installation 

dans la nappe phréatique ï les parties hachurées 

indiquent la profondeur dôimmersion autoris®e selon la 

capacité de la cuve. La hauteur maximale est donnée par 

la hauteur du fil dôeau de sortie de la cuve (sans 

passage de véhicules)  

A EasyOne 12EH ï cuve Carat 8500L : 1800 mm ; 

A EasyOne 15EH ï cuve Carat 10000L : 1980 mm  

 
 

 

 

Pentes, talus : 

Pour lôimplantation de la / des cuve(s) sur une pente 

supérieure à 2 % sur 5 m autour de la / des cuve(s), il est 

impératif de prévoir un mur de soutènement à 1 m minimum en 

amont de la / des cuve(s). Le mur devra dépasser de 50 cm 

sous la / les cuve(s) et de chaque côtés de la / des cuve(s). 
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3.2. Raccordements de la micro-station et des composants 

Le système de traitement EasyOne est pré-monté en usine, son assemblage est sous la responsabilité de 

GRAF, il comprend une paroi plongeuse, des plateaux dôa®ration ¨ membranes et une colonne dô®vacuation des 

eaux traitées. 

 

EasyOne mono-cuve :  

 
 

Les raccordements hydrauliques r®alis®s sur le lieu dôimplantation de la micro-station sont à effectuer dans les 

r¯gles de lôart par votre installateur.  

Les tuyaux PVC DN 110 dôalimentation et dô®vacuation sont à brancher selon le schéma correspondant à votre 

micro-station, ci-dessus. 

La conduite dôalimentation en eau usée doit avoir une pente comprise entre 3% et 4% pour éviter le colmatage 

des canalisations ; le tuyau dô®vacuation en sortie de micro-station doit avoir une pente minimale de 1 % afin de 

faciliter l'écoulement. Le rejet dôeffluent trait® se fait conform®ment ¨ lôarr°t® du 7 septembre 2009 modifi®. 

 

Un fourreau DN 110 doit °tre pos® en pente de lôarmoire de pilotage vers la cuve. Utilisez un tire-fil pour tirer les 

tuyaux à travers la gaine. Ce fourreau doit être droit. Evitez les courbes de plus de 30°. La longueur des tuyaux 

dôair ne doit pas dépasser 20m.Le compresseur se trouvant dans lôarmoire de pilotage, il convient donc ¨ ce que 

lôarmoire de pilotage ne soit pas ®loign®e de plus de 20 m de la cuve de la micro-station EasyOne 12 ou 15 EH. 

3.3. Montage de lôarmoire de pilotage 

Tous les composants électro-mécaniques de la station dô®puration sont int®gr®s dans une armoire de pilotage 

de marque KLARO (Compresseur, Automate, Rampe de distribution avec Vanne avec moteur pas à pas ou 

électrovannes / Lôarmoire contient non seulement lôautomate de commande, mais aussi tous les éléments 

techniques nécessaires). Il est possible de disposer dôune armoire extérieure ou intérieure. Au total, 5 types 

dôarmoires sont disponibles. Pour lôinstallation de toutes ces armoires et pour ce qui relève des branchements 

électriques, merci de faire appel à un électricien et de respecter les préscrition de la norme NF C 15-100 (voir 

paragraphe 27. pour le schéma électrique de la station). : 

 

 

 



Manuel dôutilisation des micro-stations dô®puration GRAF EasyOne  

13 

 

 

 

 

 

Armoires de pilotage internes 

en EPP ou métallique 

   

 

Armoires de pilotage externes en polyester et PE 

 

                               

  

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1. Montage de lôarmoire de pilotage interne en EPP (polypropylène expansé) 

 

Lôarmoire de pilotage interne doit °tre install®e ¨ lôint®rieur dôun b©timent, dans un local sec, exempt de 

poussière et bien aéré (cave, local technique ou garage). 

Une prise de courant 230 V 16 A doit se trouver ¨ proximit® de lôarmoire. Un disjoncteur dédié à cette 

armoire doit être installé dans le tableau électrique. Lôarmoire est livr®e avec un sachet compos® de 

supports métalliques, de tirefonds, de rondelles et de chevilles, permettant de fixer lôarmoire au mur 

dans un local technique suffisamment a®r®, ¨ lôabri du gel, de la chaleur et de lôhumidit®. 

Lôarmoire de pilotage en EPP (polypropyl¯ne expans®) est fix®e au mur à lôaide des 

tirefonds fournis. Les tirefonds doivent être ancrés dans le mur avec les chevilles, 

espacées de 280mm. Lôarmoire est ensuite mise en place sur ces vis puis fix®e ¨ 

lôaide des ®crous papillons.  

 

Les raccords des tuyaux dôair se trouvent sur la partie inf®rieure de lôarmoire, 

veuillez en tenir compte lors du choix du lieu dôimplantation. Les tuyaux de 

raccordement sont fournis selon la longueur utile (maximum 20m). 
 

Lôarmoire en EPP destin®e ¨ °tre install®e ¨ lôint®rieur a les caract®ristiques 

 suivantes : 

- dimensions 38x58x30 cm 

- Protection IP 20 

Pour ouvrir lôarmoire int®rieure, il faut enlever le capot de protection en EPP  

maintenu par une vis. 
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3.3.2. Montage de lôarmoire interne métallique: 

 
  Armoire interne métallique     Supports 

 

 

Pour un montage mural de lôarmoire m®tallique, 4 supports font partie de la 

livraison. Il convient de fixer ces supports ¨ lôarri¯re de lôarmoire avec les vis livr®es.  

 

A lôemplacement o½ va °tre install®e lôarmoire, il convient de percer 4 trous M10.  

Placer alors les 4 chevilles et visser les 4 vis jusquô¨ 1,5 cm. Lôarmoire peut  

alors être positionnée sur ses 4 fixations sur le mur. Une fois lôarmoire en place,  

vous pouvez serrer complétement les 4 vis.   

 

Lôarmoire de pilotage m®tallique interne doit °tre install®e, ¨ lôint®rieur dôun b©timent, dans un local sec et 

exempt de poussière et bien aéré (cave, local technique ou garage).  

 

Une prise de courant 230 V 16 A doit se trouver ¨ proximit® de lôarmoire. Un disjoncteur d®dié à cette armoire 

doit être installé dans le tableau électrique. 

 

Lôarmoire est ®quip®e de 2 raccords permettant de raccorder les tuyaux dôair comprim® fournis. Les tuyaux de 

raccordement sont fournis selon la longueur utile (maximum 20m). 

 

Lôarmoire métallique destin®e ¨ °tre install®e ¨ lôint®rieur a les caract®ristiques 

 suivantes : 

- dimensions 60x60x33 cm 

- Protection IP 44 

 

 

3.3.3. Montage des armoires de pilotage externe en polyester 

 

Pour r®duire des probl¯mes dôhumidit® du sol, nous vous recommandons de recouvrir lôespace creux dans le 

pied du socle dôune fine chape de ciment. En effet, une humidité élevée au niveau du sol peut entraîner 

lôapparition de corrosion sur les composants ®lectriques et causer des dommages. 

 

Pour alimenter lôarmoire de pilotage en courant électrique, posez un câble enterré. Celui-ci doit être raccordé sur 

la prise ®lectrique (6) situ®e dans lôarmoire de pilotage. 

 

Afin de permettre une coupure du réseau, le client doit installer un sectionneur réseau, le plus proche possible 

de lôarmoire de pilotage, entre le disjoncteur et lôarmoire de pilotage elle-même. Il faut toutefois faire attention 

à ce que ce sectionneur réseau reste toujours accessible. 
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- Armoires en Polyester 

La colonne en polyester destinée à une installation extérieure doit être 

enfonc®e dans le sol jusquô¨ la marque signal®e sur le panneau avant 

de lôarmoire (se reporter aux instructions de montage de la colonne). Il 

faut prévoir un encastrement suffisamment profond. 

Pour permettre le remplacement de la grille dôa®ration ¨ lôarri¯re de la 

colonne, il faut pr®voir un espace libre dôau moins 10 cm au niveau de 

la grille. Lôemplacement doit °tre frais et, se trouver ¨ lôabri des rayons 

directs du soleil. Un petit abri par exemple doit prot®grer lôarmoire. Les 

côtés de cet abri doivent °tre ouverts de sorte que lôarmoire soit 

suffisamment ventil®e et afin dô®viter lôaccumulation de chaleur. La 

colonne doit °tre encastr®e dans le sol jusquôau marquage. Pour finir, 

lôencastrement doit °tre combl® convenablement de mani¯re ¨ ce que 

la colonne soit fermement et verticalement ancrée dans le sol. Les 

tuyaux de raccordement sont fournis selon la longueur utile (maximum 

20m). 

La colonne en polyester armé dite « Colonne A », destinée à une 

installation extérieure a les caractéristiques suivantes : 

 

- dimensions hors tout 135x36x36 cm ï à sceller 

- Protection IP 44, 

 

Pour ouvrir la colonne externe Colonne A, tournez la clé fournie dans 

le sens horaire. 

 

       
       Colonne « A »  Armoire-A 

1 Interrupteur général 

2 Panneau de commande 

3 Rampe de 2 vannes  

   motorisées 

4 Compresseur dôair 

5 Grille dôa®ration 

6 Branchement électrique 
 

Les caract®ristiques de lôarmoire ext®rieure ARMOIRE-A sont les suivantes : 

-  dimension hors tout 175x59x32 cm- à sceller  

-  Protection IP43 

 

La colonne externe doit impérativement être abritée des rayons directs du soleil.  

 

Un petit abri, ou un toit doit prot®grer lôarmoire. Les côtés de cet abri doivent °tre ouverts de sorte que lôarmoire 

soit suffisamment ventil®e, afin dô®viter lôaccumulation de chaleur. 

 

Le fourreau de raccordement pour amener les tuyaux dôair et le c©ble ®lectrique jusquô¨ lôarmoire externe, doit 

permettre un branchement par le bas de lôarmoire externe.  

 

3.3.4. Montage de lôarmoire en PE 

 

 
 

Lôarmoire en PE est pr®vue pour accueillir lôarmoire 

intérieure en EPP. Enfoncer lôarmoire de 50 cm 

dans le sol jusquô¨ la marque.  

Remblayez ensuite avec le remblai dôorigine ou du 

gravier rond (granulométrie 8/16 max.ou 

approchant). Insérez la gaine technique DN110 

dans le coffret externe à travers le joint à lèvres. 

Après avoir percé un trou dans le socle, passer le 

câble électrique en utilisant un presse-étoupe et 

procéder au raccordement électrique.  

Celui-ci doit être effectué par un électricien 

qualifié!  Lôinstallation doit °tre prot®g®e par un 

1 

5 

6 

2 

3 

4 
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disjoncteur dédié 16A retardé. Raccordez le câble sur la double-prise électrique située dans le coffret externe.

Dévissez les deux écrous du support pour débrancher la double-prise du coffret : 

 

 
Placer alors lôarmoire interne EPP dans le coffret PE ¨ lôaide des deux vis et des ®crous papillons. 

 
 

Les caract®ristiques de lôarmoire ext®rieure EPP qui accueil lôarmoire EPP sont les suivantes : 

- Dimension hors tout 142x45x40 cm- à sceller 

- Protection IP44 

 Dans le cas dôune armoire EPP plac®e dans un coffret PE externe, ne pas repositionner le 

capot en polypropylène expansé de lôarmoire.  

 

3.3.5. Raccordement des tuyaux dôair comprimé 

 

Le raccordement entre la cuve et lôarmoire de pilotage se fait grâce à 2 tuyaux PVC  armés pour air comprimé (1 

tuyau Ø intérieur 13 mm et 1 tuyau Ø intérieur 19 mm). Dans la cuve, fixez les tuyaux sur les raccords ¨ lôaide 

des colliers de serrage inox fournis (dans lôarmoire de pilotage).  

 

Tirez les tuyaux ¨ lôaide dôun tire-fil au travers dôun fourreau (gaine technique) prévu à cet effet pour les 

raccorder ¨ lôarmoire de pilotage situ®e dans la maison ou ¨ lôext®rieur (selon lôoption choisie) à 20m de distance 

au maximum. La gaine technique qui est enterrée sert à protéger et permettre des interventions ultérieures sur 

les tuyaux dôair comprim® reliant lôarmoire de contr¹le ¨ la station. 

 

Attention !!!  Ne pas coincer ou plier les tuyaux. Veillez à ce que les tuyaux ne soient pas coudés. 

 

Afin dô®viter dô®ventuelles odeurs dans la maison, rebouchez le trou dans le mur servant pour le passage de la 

gaine et la gaine technique avec de la mousse polyuréthane souple sur au moins 20 cm de profondeur. Pour 

garantir une parfaite étanchéité de la mousse polyuréthane, nettoyez et mouillez bien les surfaces à traiter 

(conception anti-déflagration, anti-humidité, anti-odeurs !). 

 

Sous lôarmoire ou sur le côté se trouvent les raccords permettant de raccorder les tuyaux dôair comprim® fournis. 

Les tuyaux dôair qui relient lôarmoire au syst¯me sont ¨ commander en sus selon la longueur utile (maximum 

20m). 

 

Code des diamètres pour le branchement des tuyaux dôair sur les raccords : 

 

- Aération         >> tuyau Ø 19mm 

- Evacuation des eaux traitées     >> tuyau Ø 13mm 
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3.3.6. Raccordement électrique 

 
Lôinstallation ®lectrique existante doit permettre le raccordement de lôarmoire de commande (courant et 

puissance adapt®s, liaison ®quipotentielle, raccordement ¨ la terre, dôune valeur ohmique conforme aux 

normes prescrites à la norme NF C 15-100). Le boitier de commande de la station peut être situé à une 

distance maximale de 20 m de la cuve. Cette distance correspond à la longueur maximale des tuyaux 

dôair comprim® qui relient les 2 vannes motoris®es ou ®lectrovannes situ®es dans le boitier de commande 

avec le levier dôévacuation et le plateau à membrane fines bulles installés dans la cuve de la micro-

station. 

 

Rappel concernant les règles de sécurité électrique : En cas dôouverture de lôarmoire de commande 

et/ou dôacc¯s au compresseur, il convient de respecter impérativement les règles de sécurité suivantes : 

o Les travaux électriques devront être effectués par un électricien qualifié. 

o Lôa®rateur en fonctionnement chauffe. Attendre quôil ait refroidi avant de toucher ses parties 

métalliques pour éviter les brûlures. 

o Sôassurer que le capot de carter soit remonté une fois la maintenance terminée. 

o Sôassurer que lôa®rateur soit ®teint avant de commencer les travaux de maintenance. 

o Ne poser aucun objet sur les câbles électriques. 

o En cas dôendommagement dôun c©ble, faire remplacer celui-ci par le fabricant, un revendeur 

autoris® ou par un ®lectricien qualifi® afin dô®viter tout danger d¾ ¨ lô®lectricit®. 

o Le non-respect de ces points pourra provoquer un accident électrique ou un incendie ou causer 

un court-circuit. 

o Veuillez svp absolument respecter les consignes de sécurité. 

 

4. Fonctionnement de la micro-station EasyOne 

 

La micro-station dóépuration EasyOne est une station dô®puration enti¯rement biologique fonctionnant selon le 

principe SBR (Sequencing Batch Reactor) avec dégradation du carbone, nitrification et dénitrification et avec 

une activation des boues au cours du processus de stockage gr©ce ¨ une longue phase dóa®ration des boues 

actives.  

 

Ce bassin est divisé en deux zones, une zone de tranquillisation des boues et de piégeage des flottants et une 

zone de traitement par boues activées grâce à un réacteur SBR. Les deux zones communiquent entre elles au 

fond du bassin. Avec ce type de processus, lôensemble des eaux us®es domestiques est imm®diatement soumis 

à un traitement aérobie. Lôensemble de la micro-station est soumis à une oxygénation et les boues activées 

clarifient ainsi lôint®gralit® des eaux us®es de fa­on biologique. 

 

Le fonctionnement de la micro-station dô®puration est g®r® par un automate avec microprocesseur qui 

commande le compresseur dôair et sa répartition dans les différentes colonnes via une vanne motorisée dédiée. 

 

Le traitement des eaux usées dans la micro-station EasyOne sôeffectue sans pré-clarification anaérobie, de 

sorte quôaucun processus de d®composition anaérobie ne se produit.  
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Les phases suivantes se succèdent durant un cycle dans la micro-station: 

 

Phase 1: Aération 

 

Les eaux usées domestiques pénètrent dans la micro-station. Dans la première phase, les eaux usées subissent 

immédiatement un traitement aérobie pendant une durée programmée. Ainsi, les micro-organismes clarifient les 

eaux us®es gr©ce ¨ lôapport massif dôoxyg¯ne sous pression, et dôautre part, un brassage efficace est obtenu 

grâce à cette même aération sous pression. Lôa®ration de la station est obtenue ¨ lôaide dôun coffret extérieur 

aliment® en air ambiant. Un compresseur est utilis® pour la production dôair comprim®. Lôa®ration se produit de 

façon intermittente, en alternant les phases aérobies et les phases anaérobies. 

 

 

Phase 2: Décantation 

 

Dans cette deuxième phase, il nôy a pas dôa®ration. Les boues activées mais également les matières 

décantables peuvent alors décanter gravitairement. Une zone dôeau claire se créé en partie supérieure et une 

couche de boue se dépose en fond de cuve. 

 

 

Phase 3: Evacuation des eaux clarifiées 

 

Dans la troisième et dernière phase de clarification, seules les eaux clarifiées biologiquement sont évacuées. 

Lô®vacuation des eaux clarifi®es se fait gr©ce ¨ une colonne de transfert fonctionnant par air-lift, qui nô®vacue 

que les seules eaux clarifiées sans matières solides. Grâce au design particulier de cette colonne de transfert, 

un niveau dôeau minimal est toujours conservé dans la micro-station.  

 

 

A lôissue de la derni¯re phase, un nouveau cycle commence. Un cycle se produit au minimum une fois par jour.  

 

 

Micro-station 
Phase 1 

en min 

Phase 2 

en min 

Phase 3 

en min 

EasyOne 12EH 510 min
 
 

 

120 min 
 

20 min 

EasyOne 15EH 510 min 120 min 22 min 

 

 

 

Le cycle complet décrit ci-dessus est répété 2 fois par jour. Le démarrage du cycle complet se fait aux heures 

suivantes : 07h00 ï 19h00. Chaque cycle dure 650 minutes pour EasyOne 12 EH, 652 minutes pour EasyOne 

15 EH.  

La durée dôa®ration journali¯re est de 8,4 h/jour pour EasyOne 12 EH et 15 EH.  

Le temps de marche total est de 9,2 h/jour pour EasyOne 12 EH, 9,3 h/jour pour EasyOne 15 Eh. 

 

 

5. Composants techniques de lôarmoire de commande 

Les principaux composants de lôunit® m®canique sont : 

- un compresseur dôair silencieux de type Hiblow  

- une rampe de distribution avec 2 vannes motorisées ou de deux eléctrovannes assurant la répartition de 

lôair pour la phase dôa®ration et la phase dô®vacuation. 

- un automate de commande assurant un fonctionnement automatique avec des cycles opérationnels pré-

réglés ï Marque KLARO. 
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Les éléments visibles de l'automate sont : 

- un clavier de commande ; 

- un écran LCD  indiquant les états de fonctionnement et signalant les pannes ; 

- 2 led indiquant lô®tat de fonctionnement (verte et rouge). 

6. Mise en service 

 

Avant toute mise en service de lôinstallation, veuillez lire entièrement le guide de lôusager. 

 

Lors de la mise en service, les fonctionnalités de la station d'épuration sont testées et vérifiées.  L'opération 

de mise en route comprend ®galement le r®glage de lôautomate et la formation de l'opérateur. La mise en route 

doit °tre effectu®e par lôinstallateur. 

 

Pour un fonctionnement correct de la station, les points suivants sont à respecter avant la mise en service : 

- L'armoire de commande et les pièces ne présentent aucun dommage 

- Les liaisons ¨ lôentr®e et ¨ la sortie sont r®alis®es dans les r¯gles de lôart et le sens 

dô®coulement ne pr®sente pas de pente n®gative.  

- L'installation des conduites dôair dans la gaine technique respecte les normes en vigueur  

- L'aération primaire et secondaire doit °tre test®e ¨ lôaide de cartouches de fum®e.  

- La présence et le montage de tous les composants de la station doit être vérifiée (Membrane, 

tuyaux dôair, Electrovanne ou moteurs pas ¨ pasé) 

- Le coffret de commande doit être installé et le raccordement électrique effectué. 

- Lô®tanch®it® du r®servoir doit °tre v®rifi®e. 

 

Une fois la cuve installée, pour réaliser un test de fonctionnement de la station, celle-ci doit être mise en eau. Le 

niveau dôeau dans la station dot °tre au moins égal aux 2/3 du volume total de la cuve, de façon à ce que la 

zone dôaspiration des leviers de transfert soit intégralement recouverte dôeau.  

 

Remplissez également le bac de pr®l¯vement avec de lôeau claire. Lôinstallation ne doit °tre mise sous tension 

quôune fois cette mise en eau effectuée. 

 

Le test de fonctionnement est effectu® par lôinterm®diaire de lôautomate de contr¹le. Mettre sous tension la 

station après avoir effectué la mise en eau, en branchant la prise Schuko dans la prise de courant. Pour les 

stations disposant ®galement dôun interrupteur de s®curit®, positionner celui-ci sur ON. La station est maintenant 

prête à fonctionner entièrement automatiquement.  

 

6.1.1. Contr¹le de lôautomate 

 

 

Test Système  
Lors de la mise sous tension, lôautomate lance automatiquement un test de 

lôinstallation.   Le syst¯me est lanc® et le num®ro de s®rie sôaffiche ¨ lô®cran.   

Test Système 

Régler lôhorloge 

Il vous est alors demand® de r®gler lôhorloge. Cette demande nôappara´t que 

lors de la première mise en route.  Dans le cas où lôautomate aurait été 

branch® avant la mise en route, alors ce message nôapparaitrait pas.  

HH:MM:SS 

2013-31-01 Lu 

Appuyer sur la touche , et appuyer sur les touches  jusquô¨ ce 

que lô®cran affiche  Ă Date / Heureñ. En appuyant ¨ nouveau sur la touche 

 il est alors possible de r®gler la date et lôheure ¨ lôaide des touches  

. Pour confirmer le r®glage, il convient dôappuyer sur la touche . 

En appuyant sur la touche  on revient au menu Accueil.  
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6.1.2. Contrôle des composants 

Une fois le r®glage de lôhorloge effectué, il est possible de vérifier le fonctionnement des composants de 

la station. Le test ne se lance pas automatiquement  et requiert une intervention manuelle.  

 

Opérat. Manuelle Placez-vous dans le menu ĂOp®rat. Manuelleñ et appuyer sur la touche . 

Aération  

OFF 

Le point suivant apparaît alors ĂA®ration OFFñ.  

Grâce à la touche   il est possible de vérifier le fonctionnement de 

lôa®ration. Une fois lôa®ration en marche, il convient de v®rifier la formation 

des fines bulles dans la station. La remontée des fines bulles doit être 

régulière et homogène.  

Evacuation 

OFF 

En appuyant sur la touche   on arrive au menu  Ă Evacuation OFFñ. En 

appuyant sur la touche  on peut vérifier le fonctionnement du levier de 

transfert. Le levier doit effectuer un pompage régulier et ne pas subir de 

déplacement.  

Pompe Peristalt. 

OFF 

Pour les stations qui disposent dôune pompe de précipitation par exemple, il 

est ®galement possible dôen v®rifier le bon fonctionnement.   Pour cela, 

placez-vous dans le menu Ă Pompe Peristalt.ñ et appuyer sur la touche  . 

La pompe doit alors se mettre en marche.  

Témoin 

OFF 

Pour les stations qui disposent dôune alarme visuelle additionnelle (Témoin), 

il est ®galement possible dôen v®rifier manuellement le bon fonctionnement. 

Pour cela, en appuyant sur la touche  dans le menu ĂOp®rat. Manuelleñ, 

lôalarme visuelle doit se mettre en marche. En appuyant ¨ nouveau sur la 

touche  , lôalarme sô®teint ¨ nouveau. 

 

 

Remarques :  

- Après la phase de démarrage de la station, la flore bactérienne va se développer et permettre le 

traitement des eaux usées par boues activées. Il a été constaté, lors des essais de performance 

de la micro-station EasyOne 5EH, une pleine constitution de la biomasse après 6 semaines de 

lancement. 

- La cuve doit être ventilée. Pour cela, se référer au chapitre 13.  

 

 

Après avoir effectué avec succès le test de fonctionnement en mode manuel, la micro-station dô®puration doit 

être remise en fonctionnement automatique. 

 

En fonctionnement automatique, lôautomate de commande attend jusquô¨ lôheure de d®marrage du prochain 

cycle, il affiche alors « Pause **.** min ». 

 

6.2. £tat de lôinstallation en cas de coupure de courant ou dysfonctionnement 

En cas de coupure de courant, un condensateur interne maintient  la date et lôheure et sauvegarde le nombre 

dôheures de fonctionnement dans lôautomate de commande. 

À la livraison, le condensateur de secours de lôautomate nôest pas charg®. La charge d®marre d¯s la mise sous 

tension de lôautomate.  

Lorsque le condensateur est complètement chargé, il assure une autonomie de 10 jours pour la sauvegarde de 

la date et de lôheure. 

Le r®tablissement de la tension du secteur ram¯ne lôappareil en mode de surveillance sans quôaucune 
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touche ne soit actionn®e et lôautomate reprend le fonctionnement comme au moment de la coupure. 

Le message dôerreur dispara´t automatiquement. 

 

 

 

 

 

Remarque importante : 

Durant lôessai de la station EasyOne au PIA dôAix-La-Chappelle, un essai de coupure de courant de 24 heures a 

été réalisé et a montré que la station respectait bien la norme EN12566-3+A2. 

 

6.3. Utilisation de lôautomate 

Lôinstallation est pilot®e depuis lôautomate intégré à lôarmoire (ou ¨ lôint®rieur de lôarmoire pour les armoires 

install®es ¨ lôext®rieur). Cet automate permet de régler les param¯tres de fonctionnement, dôafficher les ®tats de 

fonctionnement et de consulter les param¯tres de lôinstallation ainsi que de programmer les dur®es de 

fonctionnement par une entreprise spécialisée. Pour les armoires install®es ¨ lôint®rieur, il nôest pas n®cessaire 

dôouvrir lôarmoire pour utiliser lôautomate. 

Gr©ce au clavier/®cran, lôutilisateur ¨ la possibilit® de v®rifier lô®tat de fonctionnement de la station et dôen 

modifier les paramètres.   

En fonction de lô®tat dôaffichage en cours, différents types de messages et de zone de texte ou menus 

apparaissent. 

Une distinction et faite en fonction de lô®tat dôaffichage des pages suivantes:  

 

6.3.1. Langue / Texte 

10 langues sont m®moris®es dans lóautomate. La langue d®sir®e peut °tre s®lectionn®e dans le menu service. 

 

Dans le cas de la livraison standard dôun automate, les langues suivantes sont int®gr®es: 

 

Langues 

No. Langue 

0 Allemand 

1 Anglais 

2 Français 

3 Italien 

4 Norvégien 

5 Polonais 

6 Suédois 

7 Espagnol 

8 Slovène 

9 Tchèque 

 

 

Le texte est affich® ¨ lô®cran sur 2 lignes comprenant chacune 16 caract¯res.   

 

6.3.2. Mise à jour du logiciel 

Une mise à jour du logiciel est possible grâce à une prise prévue à cet effet. Ceci ne peut être réalisé que par un 

professionnel.  
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6.3.3. Numéro de série 

Le numéro de s®rie de lôautomate comporte 8 caract¯res.  Il peut °tre lu ¨ partir de lôautomate mais ne peut pas 

être modifié. Les numéros de série sont uniques. 

 

Numéro de série 

aammtnnn 

2 chiffres Ann®e, dans laquelle lôautomate a été fabriqué 

2 chiffres Semaine, dans laquelle lôautomate a ®t® fabriqu® 

1 lettre Type dóautomate: 

A = Moteur pas à pas 

B= Electrovanne 

3 chiffres Numéro chronologique qui commence chaque mois par 0 

 

 

Exemple:  1418-A-065  ->  année 2014, SEMAINE 18, EasyOne pour moteur pas à pas, No. = 065 

 

6.4. Les diff®rents Menu de lôautomate 

 
Menu de base : statut de la séquence de cycle avec le temps d'exécution et les messages d'erreur. Ce 

menu est accessible ¨ lôutilisateur de la station, dans le respect des prescriptions du guide de lôusager. 
 

Menu Opérateur: Lôop®rateur peut avoir accès au travers de la touche   ¨ un niveau dôinformation et 

dôaction sup®rieur. Ce menu est accessible ¨ lôutilisateur, dans le respects des prescriptions du guide de 

lôusager. Lôusager seul ne peut pas modifier le focntionnement de la station.  

 

Menu service: Gr©ce ¨ lôutilisation dôun code suppl®mentaire, on passe du menu Op®rateur au menu 

Service. Ce menu est réservé à un personnel spécialement qualifié. Il est possible de modifier les 

réglages et de lancer un diagnostic.  

 

 

 

 
 

vue de lôautomate 
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6.4.1. Affichage de lô®tat de fonctionnement 

La diode lumineuse bicolore (vert :fonctionnement correct / rouge: en panne) ainsi que lôaffichage apparaissant 

sur lô®cran LCD donnent lô®tat de fonctionnement de lôinstallation. 

Le statut de lôautomate est indiqu® par la couleur de la LED: 

 

¶ vert: Fonctionnement: La station fonctionne selon la programmation 

 

¶ rouge: Alarme: Une panne sôest produite OU lôop®rateur se trouve en mode 

manuel. 

 

Lors du fonctionnement en mode normal (mode aération), l'écran LCD se présente sous la forme suivante : 

 

Aération 

Rest: 120.10 m 

 

(vue de lô®cran LCD au cours de la phase dôa®ration) 

 

 

Lors du fonctionnement automatique, lô®cran LCD montre la phase de travail actuelle et le temps restant pour 

cette phase de travail. 

En cas de panne, lô®cran LCD indique le composant d®faillant (par exemple : PANNE COMP.). 

 

Ą Remarque : Les consignes à suivre en cas de panne sont fournies de manière plus détaillée au point 13. .  

 

Les phases de travail suivantes sont affichées ¨ lô®cran : 

 

Affichage Phase de travail en cours 

- AERATION La vanne 1 est actionnée par cadence/durée, le réacteur SBR est aéré à 

intervalles réguliers. 

- DECANTATION Aucune vanne nôest actionnée, les boues activées se déposent au fond de la cuve 

contenant le réacteur SBR. 

- EVACUATION La vanne 2 est actionnée, les eaux traitées sont évacuées. 

- CYCLE DE PAUSE La vanne 1 est actionnée par intermitence, le réacteur SBR est aéré pendant 2mn 

en alternance avec 15mn de pause 

- REST: xx JOURS:   

- REST: xx MIN:   

Affichage du temps restant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue du clavier de commande 
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Symbole Description Fonction 

 

Entrée Choix du mode de fonctionnement, validation des entrées 

  

Écran suivant ou 

précédent 

Affichage des modes de fonctionnement et fonction 

recherche 

 

Quitter 

 

Acquitter le signal dôalarme indiquant la panne 

Quitter lô®cran sans enregistrer les donn®es 

Acquitter les messages dôerreur 

 

6.5. Branchements de lôautomate 

Les fiches de raccordement se trouvent sur la face arri¯re de lôautomate  

 

Attention : Avant dôeffectuer toute op®ration sur lôinstallation ®lectrique, mettre lôinterrupteur g®n®ral sur 

la position « 0 » (OFF) et retirer la fiche secteur. 

 

 

 Face arri¯re de lôautomate EasyOne à 4 touches 

Connecteurs : 

1  Alimentation électrique réseau 230 V AC~ 50 Hz, 

2  X1 : fiche pour vannes  motorisées (canal 1 ï 2), Module pompe peristaltique et signal visuel dôalarme 

supplémentaire 

3  X2 : fiche pour raccorder le compresseur dôair 

4 P : raccord du tuyau détecteur de sous-charge   

6.6. Reset de lóautomate (effectuer par un professionnel) 

Les actions suivantes conduisent ¨ un RESET de lôautomate et par cons®quent au red®marrage de lôautomate.   

 

¶ Entrée dans le menu service du code RESET (Code service = XXXX).  

¶ Mise en route de lóautomate. 

 

Le RESET manuel (Code-Service) doit par exemple être effectué, de façon à ce que les tableaux de 

programmation ou les langues enregistrées dans lôautomate soient pris en compte. 
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6.7. Dialogue / Structure du menu 

Les param¯tres dôentr®e sont accessibles via lôutilisation des touches   . La confirmation dôune entr®e, se 

fait en utilisant la touche . Un menu ou un sous-menu peut °tre quitt® ¨ nôimporte quel moment en appuyant 

sur la touche . La fermeture dôun menu se fait automatiquement après 2 minutes sans intervention. La 

fonction de mode manuel sôarr°te automatiquement au bout de 10 minutes.   

 

Structure du menu 

Version et numéro de série 

 

Phase de fonctionnement ï Temps restant ou Alarme 

 

Menu Opérateur 

Compteur des heures de fonctionnement 

(Vanne1 jusquó¨ vanne 2, Compresseur, Pompe des phosphate., Charge) 

Fonction manuelle 

(vanne1 jusquó¨ vanne 2, Pompe péristaltique, Voyant dóalarme) 

Pause Evacuation (Stop Automatique). 

Puis à nouveau Démarrage Automatique. 

Date / Heure (Montrer /  régler) 

[avec affichage du jour de la semaine pour KL plus] 

Attention, un cycle de d®marre ou nôest pris en compte quôapr¯s la fin dôu cycle (T10) -> nouveau 

calcul de lôheure de d®but (=> prise en compte dôun temps de pause) 

Lire tous les messages dóalarme 

Commencer avec le message le plus récent 

Afficher les réglages 

Menu Service -> Entrer du code 

 

Menu-Service: 

Code Service: xxxx Le code est disponible aupr¯s du fabricant ¨ lôattention des professionnels. 

Choix des tables de fonctionnement 

Les paramètres de fonctionnement actuels sont rassemblés dans un tableau  

Réglage des temps de cycles 

Nombre de cycles (Nombre dôheure de d®marrage) 

Réglage des heures de démarrage 

Redémarrer le cycle 

Toutes les sorties sont mises hors tension et redémarreront avec le prochain cycle 

Ensemble de heures de fonctionnement par semaine, pour 53 semaines 

Vider le livre de bord (Reset heure de fonctionnement) 

Choix de la langue 

Réglage Module-P  

Réglage Module-C (Module signal visuel supplémentaire) 

 

Code Service: xxxx Le code est disponible aupr¯s du fabricant ¨ lôattention des professionnels. 

Calibration service 
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6.8. Utilisation de lôautomate dans le menu Utilisateur 

 

Plusieurs requêtes peuvent être lancées en fonctionnement automatique. 

En appuyant sur la touche  on se place dans le menu Utilisateur, côest ¨ dire le premier niveau dôintervention. 

Il est uniquement possible de naviguer dans le menu ¨ lôaide des touches   puis en validant son choix à 

lôaide de la touche  . 

 

Affichage ¨ ló®cran Signification 

Phase de fonctionnement 

Temps restant 

Phase de fonctionnement actuelle 

Temps restant jusquô¨ la fin de la phase actuelle 

Heure de fonctionnement Montrer les heures de fonctionnement de chaque 

électrovanne, du compresseur ou de la pompe 

de précipitation par exemple.  

Fonction manuelle 

 

Lôop®rateur prend la main 

Date / Heure Date actuelle, heure et date. Peut être modifiée 

en utilisant la touche  

Fonctionnement congés Réglage des jours de congés (max. 90 jours) 

Message dóalarme Enregistrement de tous les messages, de panne, 

qui peuvent être lus ultérieurement.   

En appuyant sur la touche  on bascule entre 

lôaffichage des messages dôerreurs et leurs dates 

de survenance.  

Réglages A lôaide des touches de d®filement, il est possible 

de faire apparaitre les réglages de la station.   

Menu Service  Pour personnel qualifié 

 

6.8.1. Requête des heures de fonctionnement 

En appuyant une seule fois sur la touche  , appara´t ¨ lô®cran les heures de fonctionnement : 

 

      

 

     
 

Zone dóaffichage: 0,00 h jusquó¨ 9999,99 h (Heure, Minutes. Par exemple 25 min / 60 min/h= 0,42 h) 

Ensuite, nouveau départ avec 0.00. sur le compteur interne des secondes. 

 

En pressant la touche  apparaissent les heures de fonctionnement des vannes 1 et 2 grâce aux touches  

. Ensuite, apparaît les heures de fonctionnement du compresseur et enfin de la pompe de précipitation. 

En appuyant une fois sur la touche  on revient au menu ĂHeures de fonctionnementñ.    

charge: xxx% Pompe  péristalt.: 

hhhh,hh h 

Compresseur: 

hhhh,hh h 

Vanne 2:·hhhh,hh 

h 

Vanne 1:·hhhh,hh 

h 

Heures de 

fonctionnement 
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6.8.2. Charge 

 

A lôaide dôun deuxi¯me compteur horaire (Nombre total de cycles et nombre de cycle de clarification), lôautomate 

vous renseigne sur la charge de la station (en %).  

 

6.8.3. Commande manuelle par lôutilisateur dans le ĂMode Manuelñ 

En sortant de lôaffichage Ă Heures de fonctionnementñ, appuyer sur la touche  . Lôaffichage suivant appara´t ¨ 

ló®cran:  

 

      

 

      
 

A lôaide de la touche , les différents apparaeils peuvent mis en route ou stopés.  

A lôaide des touches   , on peut s®lectionner lôappareil souhait® (Vanne, compresseuré). En appuyant 

une fois sur la touche , on retourne au menu Mode Manuel. 

 

6.8.4. Réglage Date/Heure  

En sortant du menu ĂMode Manuelñ, appuyer sur la touche . Lôaffichage suivant appara´t ¨ lô®cran:   

 

   
 

En appuyant sur la touche  il est possible de r®gler la date et lôheure gr©ce aux touches   . Pour 

confirmer la modification, il convient dôappuyer sur la touche  . 

 

Remarque : lors du d®marage de la station, lôautomate v®rifie si le r®glage de lôheure a ®t® effectu®. Si cela nôest 

pas le cas, une message dôalarme est affich® ¨ lô®cran ç Régler lôhorloge è tant que lôheure nôest pas r®gl®e. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19-12-2008  

20:15:56 

19-12-2007 Lu 

20:15:56 

Détection de 

charge 

 

Alarme 

visuelle: 

OFF 

AUS 

 

Pompe Peristalt: 

OFF 

Décantation: 

OFF 

Aération:  

OFF 

Mode Manuel 
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6.8.5. Lire les alarmes et les anciennes pannes  

 

   
 

Lôautomate enregistre automatiquement dans un livre de bord les messages dóerreurs et les contr¹les des 

électrovannes ou vannes motorisées effectués en Mode Manuel. A lôaide de cette fonction, il est possible de 

prendre connaissance des différentes pannes ainsi que de leurs dates de survenue.  On peut appeler les 

diff®rents messages dôalarme ¨ lôaide des touches   . En appuyant sur la touche  on peut quitter le 

menu et retourner ¨ lôacceuil.  

 

Un nombre limit® de messages dôerreurs peuvent °tre enregistr®s. Lorsque cette limite est atteinte, les 

nouveaux messages écrasent les plus anciens et ainsi de suite. La mémoire du livre de bord peut être vidée à 

tout moment depuis le Menu Service. 

 

Les alarmes suivantes sont enregistr®es par lóautomate: 

¶ R®glages de lóheure 

¶ Panne de courant 

¶ Compresseur, pompe, vanneé 

¶ Niveau mini 

¶ Alarme débordement 

 

D®roulement dôun message dóalarme (En-dehors dôune panne de courant): 

¶ La LED devient rouge 

¶ Le message dôalarme est stocké dans le livre de bord, en fonction de la date, de lôheure et  du 

type dóalarme. 

¶ Pour sôaffranchir du message dôerreur sur lô®cran dôaffichage il convient dôacquitter lôalarme en 

appuyant sur la touche . 

En acquittant à lôaide de la touche , la couleur de la LED passe de rouge à vert, et la 

prochaine alarme sôaffichera ¨ lô®cran. . 

 
Surveillance : 

Niveau minimum et Alarme débordement 

Chaque 4 heures, durant la phase dôa®ration, le niveau dôeau dans la station est mesur® grâce à un capteur de 

pression.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucune donnée Anciennes pannes 
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Si lôautomate d®tecte une anomalie, elle est signal®e ¨ lô®cran de la fa­on suivante : 

Affichage Explication 

Perturbation 

Niveau minim. 

Le niveau mesuré en 

mode automatique ou 

manuel indique un niveau 

dôeau inférieur à 40 cm.. 

Perturbation 

Alarme trop-plein 

Le niveau mesuré en 

mode automatique ou 

manuel indique un niveau 

dôeau sup®rieur ¨ la 

valeur enregistrée grâce 

au menu service, à 

lôonglet ĂR®gler 

D®tectionñ puis "Alarme 

trop-plein". 

 

 

6.8.6. Réglages 

 

 
 

A partir de ce menu, il est possible de faire apparaître les réglages actuels de la station (tableau de 

dimensionnement, temps de cycle, heures de d®marrageé). Une modification de ces r®glages depuis ce menu 

nôest pas possible.  Ce menu permet simplement une analyse des données de fonctionnement.  

Chaque réglage peut être visualisé en utilisant les touches    . Grâce à la touche , on peut quitter le 

menu et retourner ¨ lôaccueil.  

 

 

6.9. Utilisation de lôautomate dans le Menu Service - Entr®e dôun code service 

 

 
 

En renseignant un mot de passe, on entre dans différents Menu-Service, permettant dôactiver diff®rentes 

fonctions. Les codes sont disponibles aupr¯s du fabricant ¨ lôattention des professionnels. 

 

Code Action 

XXXX Zone de service 

XXXX Zone de calibration des capteurs de pression 

 

Le mot de passe est transparent ¨ lôaffichage (ainsi "****"). 

 

Menu Service 

Paramètres 
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Dans le menu service,  différentes requêtes peuvent être lancées ou des réglages effectués.  

 

Pour entrer dans la zone de menu service, il convient dôutiliser les touches  et   du Menu Service. 

Lôaffichage suivant appara´t: 

 

 Ce menu est uniquement réservé à Graf ou à des professionnels 

A lôaide des touches   il est possible de renseigner le code ĂXXXXñ. Il convient de confirmer ce code ¨ 

lôaide de . Lôaffichage devient: 

 
 

Ici, vous sont présentés tous les points du Menu Service: 

Affichage Signification 

Sélectionner le réglage de base 

 

Stockage de tous les tableaux de 

dimensionnement 

Temps de cycle Cycle T1-12, 

Cycle de pause T13,14 

Mode congés T15,16 

Nombre de cycles 

 

Maxi 24 Cycles 

Heures de démarrage Horaire de démarrage des cycles 

Ex. EasyOne: 07:00, 19:00 

Redémarrer le cycle Le programme va  

Être redémarré avec les nouveaux 

réglages 

Réinitialiser livre de bord Le compteur des heures de fonctionnement et 

les anciens messages dôerreurs vont °tre 

effacés.   

 

Langues R®glage dôautres langues 

Module-P Durée de fonctionnement 

Temps : XXmin 

Module-C Durée de fonctionnement 

Temps C: XXmin 

Régler détection  Réglages et activation de la mesure de niveau 

dôeau 

6.9.1. Choix du tableau de dimensionnement 

Remarques concernant  le tableau de dimensionnement et son affichage: 

 

¶ - Le nom du tableau est composé de 16 caractères au maximum. 

¶ - Le tableau est affiché sur une ligne. 

Appuyer sur la touche  . Lôaffichage devient: 

 

 

Sélectionner le 

Réglage de base 

 

Code:     
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A lôaide des touches    les tableaux suivants sont appelés. Le tableau choisi est s®lectionn® ¨ lôaide de la 

touche , puis, le tableau s®l®ctionn® est valid® par un affichage de 2 secondes de la mention ĂOKñ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Exemple du Tableau des temps de cycle programm® dans lôautomate pour la station  

EasyOne 12 ou 15 EH - conforme aux temps de lôessai de performance) 

     

Nombre de cycles par jour : 2 

Heures de démarrage: 07:00   /   19:00 

 

6.9.2. Type de compresseur et consommation électrique de la station: 

Micro-station Fabricant 
Type de 

compresseur 

Puissance 

compresseur - 

Données 

constructeur (W) 

Temps de cycle 

programmé 

Consommation 

journalière 

(si Electrovannes) 

 [h/j] [kWh/j] 

EasyOne 12EH   HIBLOW  HP 150 
125 

9,2 1,42 

EasyOne 15EH   HIBLOW HP 200 
210 

9,3 2,22 

 

 

¶ Puissance de lóautomate (donnée constructeur): 5 W 

¶ Puissance dôune ®lectrovanne (donn®e constructeur): 16 W 

¶ Puissance dôun moteur pas à pas (donnée constructeur): 8,4 W 

¶ Puissance du compresseur HP150 (donnée constructeur): 125 w 

 

Calcul de la puissance journalière consommée dans le cas de EasyOne 12 EH (pour les temps de 

fonctionnement voir Tableau au paragraphe 6.9.1. / dans le cas du montage dô®lectrovannes) : 

P = 5 x 24 + 16 x 9,2 + 125 x 9,2 = 1,42 kWh/j 
 

 

Durée   Explication Electrovanne 
EasyOne 

12EH 
EasyOne 

15EH 

T 1 [min] Dénitrification 

1 

90 90 

T 2 [sec] ON 60 60 

T 3 [min] OFF 18 18 

T 4 [min] Aération 

1 

420 420 

T 5 [min] ON 6 6 

T 6 [min] OFF 4 4 

T 7 [min] Décantation  120 120 

T 10 [min] Evacuation 2 20 22 

T 13 [min] Cycle de pause - ON 
1 

2 2 

T 14 [min] Cycle de pause - OFF 15 15 

 

 
    

 

Temps dôun cycle  650 652 

Dur®e totale dôa®ration  [h/j] 8,4 8,4 

Temps total de fonctionnement [h/j] 9,2 9,3 

EasyOne 12EH D 
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Calcul de la puissance journalière consommée dans le cas de EasyOne 12 EH (pour les temps de 

fonctionnement voir Tableau au paragraphe 6.9.1. / dans le cas du montage dôune vanne avec moteur pas ¨ 

pas) : 

P = 5 x 24 + 8,4 x 0.25 + 125 x 9,2 = 1,27 kWh/j 

 

 
 

6.9.3. Réglage des temps de cycles 

En sortant du menu ĂRéglage de baseñ utiliser la touche . Lôaffichage devient ĂTemps de cycleñ. Appuyer sur 

la touche . Lôaffichage ¨ lô®cran devient : 

 

 

 
 

 

A lôaide de la touche , les diff®rents temps de cycles sont appel®s lôun apr¯s lôautre. A lôaide de la touche  

on incrémente de +1 le temps programm®. A lôaide de la touche  on diminue de -1 le temps programmé. 

 

Le menu ĂTemps de cycleñ contient en marge des temps de cycles programm®s pour un cycle de clarification, la 

somme des temps de cycles (T17 à T19). Cela permet en particulier de renseigner lôutilisateur sur le temps de 

fonctionnement total du compresseur par exemple, afin de prévoir sa durée de vie.  

 

 

T17 - Contrôle de la durée du cycle  

 T17=T1+T4+T7+T10 

 Unité / Affichage: "XXX min" 

 

  

T18 - Dur®e totale dóa®ration 

 easyOne  =(((T1/(T2/60+T3))*T2/60)+(((T4/(T5+T6))*T5))*nombre de cycles 

 

 Unité / Affichage: "h/j"   [T18 / 60] affichage  hh.xx   (Heures et minutes) 

    

  

T19 - Durée de fonctionnement total 

 =((((T1/(T2/60+T3))*T2/60)+(((T4/(T5+T6))*T5)+T10))*Nombre de cycles 

 

 Unité / Affichage: "h/j"   [T19 / 60] affichage  hh.xx   (Heures et minutes) 

 

 

6.9.4. Nombre de cycles 

En sortant du menu  ĂTemps de cycleñ appuyer sur la touche . Sur lô®cran appara´t ĂNombre de cyclesñ. 

Appuyer sur la touche . Lôaffichage de lô®cran devient: 

 

 

 

Cycles: XX 

T 01: XXXXmin 
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A lôaide de la touche  on incrément le nombre de cycle par jour de +1 par rapport à ce qui est programmé. A 

lôaide de la touche  on diminue de -1 le nombre de cycle programmé.  Appuyer sur la touche  pour 

confirmer la nouvelle programmation. Lôaffichage bascule sur le menu ĂNombre de cyclesñ. 

  

 

6.9.5. Régler les heures de démarrage 

En sortant du menu ĂNombre de cyclesñ appuyer sur la touche . Lôaffichage devient ĂTemps de cyclesñ. 

Appuyer sur la touche . Lôaffichage ¨ lô®cran devient: 

 

 

A lôaide de la touche  on incr®mente de +1minutes le temps de cycle pr®c®demment programm®.  A lôaide de 

la touche  on diminue de -1 minutes, le temps précédemment programmé. Appuyer sur la touche  pour 

mémoriser la nouvelle programmation. Le réglage des secondes se fait de la même faàçon que celui des 

minutes. Lôaffichage bascule directement au menu ĂNombre de cyclesñ.   

 

6.9.6. Redémarrer un nouveau cycle 

 

En sortant du menu ĂHrs début cycleñ appuyer sur la touche . Sur lô®cran appara´t ĂRed®marrer cycleñ. 

Appuyer sur la touche . Lôaffichage de lô®cran devient: 

: 

 

 
 

Si lôon appuie sur la touche , le programme est redémarré avec les réglages actuels.   

En activant la fonction Redémarrer un nouveau cycle, tous les appareils sont ®teints. Lôautomate se positionne 

directement sur un cycle de pause (T13/T14). Un nouveau cycle de clarification démarre au prochain horaire de 

démarrage. 

 

6.9.7. Vider le livre de bord 

En sortant du menu ĂHeure de fonctionnementñ appuyer sur la touche . Sur lô®cran sóaffiche  ĂRéinitialiser 

livre de bordñ. Appuyer sur la touche . Lôaffichage de lô®cran devient: 

 

 
 

Si lôon appuie sur la touche , alors tous les messages dôerreurs et toutes les heures de fonctionnement sont 

effacés. Pendant que lôautomate efface les donn®es, lô®cran affiche le message ĂOKñ. Ensuite, lô®cran bascule 

directement sur ĂRéinitialiser livre de bordñ. 

Appuyer sur la 

touche ^  

 

Appuyer sur la 

touche ^  

Cycle 1: XX:XX 
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Toutes les compteurs horaires, les compteurs de cycles sont remis à zéro.  

 

6.9.8. Sélectionner une langue 

En sortant du menu ĂRéinitialiser livre de bordñ appuyer sur la touche . Sur lô®cran sóaffiche ĂLanguesñ. 

Appuyer sur la touche . Lôaffichage de lô®cran devient: 

 

 
 

A lôaide des touches   il est possible de basculer dôune langue ¨ lóautre. A lôaide de la touche , la 

langues choisies est selectionn®e. Lô®cran bascule alors ¨ nouveau sur lôaffichage ĂLanguesñ. La poursuite de la 

navigation dans le menu en cours se fait immédiatement dans la langue selectionnée. 

 

6.9.9. Module-P 

En sortant du menu ĂLanguesñ appuyer sur la touche . Lôaffichage de lô®cran devient ĂModule-Pñ. Appuyer sur 

la touche  . Lôaffichage de lô®cran devient : 

 

 
 

A lôaide de la touche  on incrémente de +1 minute le temps précedement programmé. En appuyant sur la 

touche  on diminue de -1 minute le temps précdement programmé.  Appuyer sur la touche  pour 

enregister le réglage. Lô®cran bascule directement sur ĂModule-Pñ. 

 

 

6.9.1. Module-C  

En sortant du menu ĂModule-Pñ appuyer sur la touche . Lôaffichage de lô®cran devient ĂModule-Cñ. Appuyer 

sur la touche  . Lôaffichage de lô®cran devient : 

: 

 

 
 

A lôaide de la touche  on incrémente de +1 minyte le temps précedement programmé. En appuyant sur la 

touche  on diminue de -1 minute le temps précdement programmé.  Appuyer sur la touche  pour 

enregister le réglage. Lô®cran bascule directement sur ĂModule Cñ. 

 

 

 

Toute modification des paramètres de commande effectuée par du personnel non autorisé 

entraîne la perte de la garantie. 

 

Module-C: XX Min 

Module P: XX Min 

Français 
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7. Fonctions supplémentaires du boîtier de commande  

Des raccords supplémentaires existent sur la prise X1,  il est possible dôajouter des fonctionnalités à lôautomate. 

 

Les extensions suivantes peuvent être réalisées : 

Á Raccord dôune pompe doseuse de phosphate (pompe péristaltique), 

Á Raccord dôune alarme externe visuelle de pannes/défauts 

 

 

8. Information relatives à la sécurité mécanique, électrique et structurelle  

Sécurité concernant la cuve : 

 

Les règles de sécurité doivent imp®rativement °tre respect®es lors de lôinstallation de la / des cuve(s). Durant 

lôinspection de toute cuve, une 2¯me personne doit °tre pr®sente. Les instructions dôinstallation, de montage, 

dôentretien et de r®paration indiqu®es dans la notice dôinstallation de la  cuve CARAT et du système SBR doivent 

être scrupuleusement respectées. 

 

Lôinstallation de la cuve et des accessoires doit être effectuée par un installateur professionnel, formé par la 

société GRAF. 

 

Durant toute intervention sur la cuve ou les accessoires, lôinstallation compl¯te doit °tre mise hors service. 

 

Pour des raisons de sécurité, le couvercle de la cuve doit impérativement être verrouillé, voir plus loin « Sécurité 

des personnes ». 

 

 

 

Le couvercle de protection provisoire placé sur la cuve lors de la livraison doit immédiatement être remplacé par 

la rehausse télescopique avec couvercle en PE. Seule la  rehausse et couvercle GRAF doivent être utilisés. 

 

Lôutilisation dôautres accessoires peut engendrer un mauvais fonctionnement de lôinstallation. Les dommages 

subis dans ce cas ne sont pas garantis. 

 

 

 

 

Chaque cuve est livrée avec un jeu de deux sangles permettant de soulever et de positionner 

les cuves dans la fosse ¨ lôaide dôun engin de levage. 

La cuve doit être entièrement vide. 

Ne pas circuler sous la cuve lors de la manutention. 
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Sécurité des personnes : 

 

Verrouillage du  couvercle (sécurité enfants) non accessible : 

Fermez le couvercle une fois posé puis sécurisez-le de manière 

à rendre impossible toute ouverture par des enfants, en serrant 

la vis au maximum avec une clé à pipe 17. 

 

 

Sécurité enfant couvercle 

 

Sécurité concernant les compresseurs HIBLOW  : 
 

 
 

Sécurité électrique :  

Pour lôinstallation électrique, se conformer à la norme NF C 15-100. Tous les branchements électriques doivent 

être faits par des professionnels dans le respect des normes en vigueur. 
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9. Exploitation et maintenance 

En tant quôexploitant dôune micro-station dô®puration, vous °tes tenu de veiller au bon fonctionnement de 

lôinstallation. Presque tous les dysfonctionnements entra´nent une d®gradation des capacit®s dô®puration de la 

micro-station dô®puration. Côest pourquoi il convient de les rep®rer le plus t¹t possible et dôy rem®dier vous-

m°me ou en faisant appel aux services dôun personnel qualifié chargé de la maintenance. 
 

Pour ce qui relève de lôacc¯s aux ®l®ments ¨ entretenir, il convient de différentier les éléments contenus dans 

la micro-station et ceux contenus dans lôarmoire de pilotage : 

- Dans la micro-station : Ouvrir le couvercle (trou dôhomme) de la cuve de la micro-station. Pour cela, dévissez 

dôabord la / les vis de s®curit® enfant emp°chant lôouverture du / couvercle(s). 

- Dans lôarmoire de pilotage : lôarmoire de pilotage interne en EPP sôouvre en d®vissant la vis en fa­ade, les 

autres types dôarmoire de pilotage sôouvrent ¨ lôaide de la cl® sp®cifique qui vous a ®t® remise lors de la 

livraison. 

(Les couvercles dôentretien doivent toujours rester accessibles pour les op®rations dôentretien et de 

maintenance) 

9.1. Les t©ches de lôexploitant 

Les valeurs mesurées, les écarts par rapport aux valeurs théoriques et les dysfonctionnements doivent être 

reportés dans un journal de bord. La police de lôeau est en droit de demander à consulter ce journal. Pour 

garantir le bon fonctionnement de la micro-station dô®puration, il convient dôeffectuer les contr¹les suivants : 

 

Contrôle quotidien 
 

- Contrôlez le bon fonctionnement de la micro-station dô®puration en v®rifiant si le t®moin vert de contrôle de 

fonctionnement est allum® et sôil nôy a aucun signal dôalarme. Une panne sera indiquée tel que décrit au 

chapitre sur lôutilisation du panneau de commande de lôinstallation. En cas de dysfonctionnement, veuillez 

v®rifier lôaffichage de lô®cran LCD et communiquer la panne indiqu®e au technicien. 

 

Contrôles hebdomadaires 
 

 (les contrôles hebdomadaires ne sont pas une obligation, seulement une recommandation) 

- Contrôlez le niveau de remplissage de la cuve 

- Contr¹lez les tuyaux dôarriv®e et dô®vacuation, v®rifiez quôils ne sont pas bouch®s (contr¹le visuel). 

- Relevez les heures de fonctionnement du compresseur (heures de fonctionnement générales), de lôa®ration 

(vanne 2), et consignez-les dans le carnet dôexploitation. 

- Contrôlez le fonctionnement du système dôa®ration et dô®vacuation en utilisant le mode Ămanuel". 

 

Contrôles mensuels 
 

- Contr¹lez visuellement les ®ventuels rejets de boues, la turbidit® ou lôalt®ration des couleurs lors de 

lô®vacuation ; 

- Contr¹lez lô®vacuation afin de v®rifier quôil nôy ait pas dôobstruction (contr¹le visuel) ; 

- Consultez le compteur du nombre dôheures de fonctionnement du compresseur dôair (nombre total dôheures 

de fonctionnement), de lôa®ration (vanne 1) et de lô®vacuation (vanne 2), et, le cas échéant, des autres 

composants et reportez les données dans le journal de bord. 

- Contrôle des filtres à air : 

- Contr¹lez le filtre de lôa®ration de lôarmoire de pilotage (selon le type dôarmoire : grille dôa®ration ¨ gauche 

et ¨ droite dans la paroi de lôarmoire ou ¨ lôarri¯re de lôarmoire) et, le cas ®ch®ant, nettoyez-le ou changez-le. 

Pour ce faire, retirez dôabord la grille sur le c¹t® ou lôarri¯re de lôarmoire. Appuyez l®g¯rement avec un 

tournevis sur le clip puis retirez la grille ¨ la main. Le filtre nôest alors plus fix® dans la cage dôa®ration et peut 

être nettoyé en le secouant ou par soufflage.  

- La fr®quence de nettoyage ou de remplacement du filtre du compresseur dôair d®pend de lô®tat de salet® 

due aux conditions atmosph®riques lors de lôutilisation. Pour contr¹ler ou remplacer le filtre du compresseur, 

il faut procéder en suivant les instructions contenues dans lôannexe de la documentation du fabricant du 

compresseur. 
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9.1.1. Vidange des boues : 

 

Pour lôop®ration de vidange, il est nécessaire de faire appel à un vidangeur agréé (selon la règlementation en 

vigueur - Arrêté du 7 septembre 2009, modifi® par lôarr°t® du 7 mars 2012 d®finissant les modalit®s dôagr®ment 

des personnes r®alisant les vidanges et prenant en charge le transport et lô®limination des mati¯res extraites des 

installations dôassainissement non collectif) pour sôassurer que les boues soient trait®es dans les r¯gles de lôart. 

Une distance de sécurité minimale de  5188 mm du couvercle est notamment à respecter pour le camion 

hydro-cureur utilisé pour la vidange de la micro-station (distance calculée pour la cuve la plus longue). 

 
 

Les eaux usées brutes dans la station d'épuration compacte EasyOne sont soumises à un traitement direct en 

aérobie. Ainsi, la formation de matières décantables putrescibles (boues primaires) est évitée car les substances 

organiques contenues dans les eaux usées brutes sont converties en produits finis par la ventilation continue. Il 

ne se développe donc pas de boues primaires gênantes pour la performance épuratrice dans le vrai sens du 

terme, mais une masse de boues biologiquement actives (boues activées). Cette masse de boues activées est 

indispensable pour la performance épuratoire. 

 
 

En effet, les boues activées présentent un comportement de décantation différent de celui des boues primaires. 

Les boues primaires se composent des éléments fixes présents dans les eaux usées qui décantent tout d'abord 

progressivement sur une longue période par des processus gravitaires. Les boues activées au contraire sont 

composées d'un ensemble de micro-organismes dans une structure floconneuse. 

Dans la phase d'aération, ces flocons sont mélangés par les turbulences survenant dans le bassin. Comme les 

flocons ont une densité supérieure à l'eau, ils décantent sur un court intervalle de temps pendant les phases de 

repos. La vitesse de sédimentation est cependant fonction de la concentration en solides des boues activées. 

 
 

Pour d®terminer de la pertinence dôune op®ration de vidange de la micro-station, il convient de prélever un 

échantillon de boue lors des opérations régulières de maintenance. Une mesure du VB 30 peut être effectuée 

sur cet échantillon. La valeur du VB 30 est le volume de boue occupé par 1000 ml de flore active après un 

temps de d®cantation de 30 min. Il sôagit dôune mesure de la quantit® de boue pr®sente dans la micro-station. 

Elle est décrite ci-dessous, à titre indicatif.  

 

La mesure du VB 30 est réalisée grâce à une éprouvette cylindrique transparente de 1000 ml.  

 

Les points suivants doivent être respectés durant cette mesure: 

 

1. Mettre en marche lóa®ration ï dans le cas o½ elle nôest pas active ï laisser agir quelques instant 

2. Alors que lôa®ration est en marche, introduire le bol de pr®l¯vement dans le bassin et pr®lever 

ló®chantillon  

3. Remplir lô®prouvette cylindrique gradu®e jusquô¨ la valeur de 1000 ml avec lô®chantillon pr®lev®  

4. Laisser reposer lô®prouvette cylindrique avec son échantillon pendant 30 min. 

5. Lire la valeur des boues d®cant®e. Afin dôestimer le moment opportun pour effectuer une vidange, on 

peut partir sur le principe que si la valeur trouvée est > 900 ml, on peut entreprendre une vidange.  
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Dans le cas où la maintenance et la vidange des boues seraient fixées à la même date, il faut commencer par la 

maintenance puis procéder à la vidange des boues. La vidange des boues doit être reportée dans le journal de 

bord. Veuillez respecter les consignes de votre entreprise spécialisée. La destination et le devenir des boues de 

votre micro-station doivent respecter les recommandations de lôarr°t® du 7 septembre 2009 (voir paragraphe 

9.1.2.). 

 

Mesure des boues conformément à la réglementation : La mesure de la hauteur de boues doit se faire 

conformément à la réglementation, lors de phase de décantation. 

 

Un calcul th®orique montre quôune vidange des boues peut °tre n®cessaire au bout de 7 mois (production de 

boues th®orique : 0.30 m3/an/EH), côest-à-dire que les boues occuperaient 30 % du volume situé sous la 

nourrice dôaspiration des eaux clarifi®es. 

 

Lors du test pratique, des essais de performance de la micro-station GRAF EasyOne 5EH, effectué sur la 

plateformpe dôessai du PIA ¨ Aix-La-Chapelle, il nôa pas ®t® n®cessaire de vidanger la station durant les 15 mois 

de test. 

 

Instructions de vidange 

Pour effectuer une vidange des boues de la micro-station, sans nuire aux performances et à la stabilité des 

ouvrages, les points suivants sont à respecter : 

 

 Informer le vidangeur que 10-20 cm de boue doit rester dans le fond de la cuve.  
 

1. Retirer le couvercle (Attention à la vis de sécurité) 

2. Effectuer la vidange pendant une phase de repos de la station ï mettre lôarmoire de contr¹le de la 

station sur OFF (cf. : compresseur ¨ lôarr°t / pas de charge entrante dans la station) 

3. Noter le niveau dôeau actuel dans le bassin 

4. Retirer les dépôts de la surface de l'eau et de toutes les surfaces visibles (Paroi, Bol de prise 

dó®chantillon, leviers de transfert, tuyauxé), puis laver toutes les surfaces visibles 

5. Introduire le tuyau dôaspiration dans le bassin de la micro-station en commençant par aspirer les flottants 

et lôeau se trouvant en haut du bassin ï ne pas agiter le bassin pendant lôop®ration   

(Prendre soin de ne pas endommager le plateau dôa®ration situ® dans le fond du bassin!) 

6. Descendre progressivement le tuyau dôaspiration en suivant la baisse du niveau dôeau/boue dans le 

bassin qui sôop¯re pendant lôaspiration et arr°ter lôaspiration lorsquôil reste env. 10-20 cm de boue dans la 

micro-station 

7. Compl®ter avec de lôeau propre jusquôau niveau dôeau relev® en 2Á) 

8. Repositionner le couvercle (Remettre en place la vis de sécurité) 
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9.1.2. Destination et devenir des boues 

 

Les modalit®s dô®limination des mati¯res de vidange doivent °tre conformes aux dispositions r®glementaires en 

vigueur. Lorsquôelles sont valoris®es directement en agriculture : 

 

¶ les matières de vidange doivent être épandues conformément aux prescriptions prévues aux 

articles R. 211-25 à R. 211-45 du code de lôenvironnement ; 

¶ la personne agr®®e est charg®e de remplir les obligations pr®vues ¨ lôarticle R. 211-30 du code 

de lôenvironnement ; elle b®n®ficie du statut de producteur de boues au sens de la r®glementation ; 

¶ le mélange de matières de vidange prises en charge par plusieurs personnes agréées est 

interdit, sauf si une autorisation préfectorale spécifique a été accordée conformément à  lôarticle R. 211-29 du 

code de lôenvironnement. 

 

La personne agréée doit être en mesure de justifier, à tout instant, du devenir des matières de vidange dont elle 

a pris la charge. Un bordereau de suivi des matières de vidange, est établi, pour chaque vidange, par la 

personne agréée et en trois volets. 

  

Ces trois volets sont conserv®s respectivement par le propri®taire de lôinstallation vidang®e, la personne agr®®e 

et le responsable de la fili¯re dô®limination. Le volet conserv® par le propri®taire de lôinstallation vidang®e est 

signé par lui-même et la personne agréée. 

 

Ceux conserv®s par la personne agr®®e et le responsable de la fili¯re dô®limination sont sign®s par les trois 

parties. La personne agréée tient un registre, classé par dates, comportant les bordereaux de suivi des matières 

de vidange. Ce document est tenu en permanence à la disposition du préfet et de ses  services. La durée de 

conservation de ce registre par la personne agréée est de dix années. 

Le bordereau de suivi des matières de vidange comporte a minima les informations suivantes : 

¶ un numéro de bordereau ; 

¶ la désignation (nom, adresse...) de la personne agréée ; 

¶ le num®ro d®partemental dôagr®ment ; 

¶ la date de fin de validit® dôagr®ment ; 

¶ lôidentification du v®hicule assurant la vidange (no dôimmatriculation) ; 

¶ les nom et prénom de la personne physique réalisant la vidange ; 

¶ les coordonn®es du propri®taire de lôinstallation vidang®e ; 

¶ les coordonn®es de lôinstallation vidang®e ; 

¶ la date de réalisation de la vidange ; 

¶ la désignation des sous-produits vidangés ; 

¶ la quantité de matières vidangées ; 

¶ le lieu dô®limination des matières de vidange. 
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9.2. Information sur la manière de proc®der ¨ un pr®l¯vement dô®chantillon de lôeffluent trait®  

(en toute s®curit® et sans nuire au fonctionnement de lôinstallation) 
 

Afin de proc®der au pr®l¯vement dôun ®chantillon de lôeffluent trait® en vue dôune analyse, il convient de 

procéder de la façon suivante : 

y Ôter le couvercle de la cuve de la micro-station. Pour ôter le couvercle, il faut dévisser la vis de sécurité 

placée sur le côté du couvercle (sécurité enfant) 

y Attendre que la micro-station soit en train de proc®der ¨ un cycle dôévacuation des eaux clarifiées (vanne 

motorisée ou électrovanne  N°2 en action) 

y Attendre la fin du cycle dô®jection des eaux clarifi®es et proc®der au pr®l¯vement dôun ®chantillon dôeau 

clarifiée dans le compartiment de prélèvement (voir figure ci-après) 

y Procéder à la repose du couvercle de la micro-station sans oublier la mise en place et le serrage de la vis 

de sécurité. 

 

Il est également possible de prélever un échantillon sans attendre la mise en fonction automatique de 

lô®vacuation des eaux clarifiées. Pour cela, après avoir déposé le couvercle de la micro-station comme indiqué 

ci-dessus, procéder de la façon suivante : 

 

y Mettre lôautomate en mode manuel 

y Actionner la vanne motorisée ou lô®lectrovanne N°2 pendant 30 secondes (le prélèvement doit avoir lieu 

pendant ou après une phase de décantation) 

y Proc®der au pr®l¯vement dôun ®chantillon dôeau clarifi®e dans le bac de prélèvement 

y Procéder à la repose du couvercle de la micro-station sans oublier le serrage de la vis de sécurité. 

 

 

 

Le prélèvement pour le bilan 24h, en cas 

de contrôle, est à réaliser dans ce 

compartiment. 

 

Illustration 7 : bac de prélèvement 

Bac de 

prélèvement des 

échantillons 
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9.3. Maintenance effectuée par un professionnel 

Lôentretien de lôinstallation doit °tre r®alis® par un professionnel une fois par an. Pour cela, lôexploitant de la 

micro-station peut conclure un contrat dôentretien avec le professionnel 

 

Les professionnels sont des intervenants ind®pendants de lôexploitant de la micro-station, dont les employés 

disposent de la formation et de connaissances nécessaires en entretien de micro-stations dô®puration et ont ®t® 

formés à la maintenance des stations EasyOne par la société Graf. 

Les travaux suivants doivent être effectués dans le cadre de lôentretien : 

- V®rification dans le carnet dôentretien du bon fonctionnement du syst¯me, fonctionnement r®gulier 

- Contrôle du / des filtre(s) ¨ air du compresseur dôair et des a®rations de lôarmoire de pilotage, si lôarmoire en 

est équipée ; 

- Maintenance du compresseur dôair selon les consignes du fabricant (voir annexe du compresseur)  

- Contrôle du fonctionnement des composants essentiels mécaniques, électroniques et autres pièces de 

lôinstallation, tels que : lôa®rateur, la colonne dô®vacuation, lôarmoire de pilotage, les vannes et le dispositif 

dôalarme ; 

- Contrôle du niveau des boues dans la cuve. Le cas ®ch®ant, lôexploitant doit proc®der ¨ la vidange des 

boues ; 

- Contr¹le de lô®tat de lôinstallation ; 

- Réalisez tous les travaux de nettoyage, par exemple retirez tout dépôt ; 

- Vérifiez si la ventilation de la cuve est suffisante ; 

- Vérifiez si lôa®ration dans la cuve est suffisante ; 

- Contrôle de la cuve de traitement des boues : 

¶ concentration en oxygène (O2/l > 2 mg), le cas échéant, adaptez les durées de fonctionnement du 

compresseur, en concertation avec la société GRAF ; 

- Pr®l¯vement dô®chantillon au niveau de lô®vacuation et analyse des valeurs suivantes: 

 

¶ temp®rature de lôeau  

¶ matières décantables  

¶ valeur du pH  

¶ odeurs  

¶ couleurs  

¶ degré de limpidité  

¶ valeur DCO  

¶ NH4-N (si nécessaire)  

¶ MES 

¶ P (si nécessaire) 

 

Un exemple de rapport de maintenance se trouve au paragraphe suivant. 

Les travaux dôentretien effectu®s, tout comme les dommages ®ventuels ou bien les r®parations effectu®es et 

autres opérations doivent °tre consign®es dans le carnet dôentretien par lôentreprise charg®e de la maintenance. 

Les conclusions de chaque inspection doivent ®galement °tre consign®es dans le carnet dôentretien. Le carnet 

dôentretien doit °tre remis ¨ lôexploitant de lôinstallation, afin que celui-ci puisse le fournir aux autorités en cas de 

demande. Le carnet dôentretien doit °tre joint au guide de lôusager. Conservez précieusement le guide de 

lôusager. 

10. Exemple de Mod¯le de contrat dôentretien 

 

La société GRAF DISTRIBUTION SARL nôassure pas lôentretien des stations dô®puration quôelle commercialise. 

Lôensemble de ses stations KLARO et en particulier EasyOne,  sont distribu®es en France aupr¯s dôun large 

réseau de revendeurs professionnels, spécialisés dans la vente aux particuliers ou aux institutions. 

A titre dôexemple, il est pr®sent® ci-après, un modèle de contrat de maintenance, représentatif des différents 

points quôil doit contenir, sans pour autant pouvoir engager la responsabilit® de la soci®t® GRAF DISTRIBUTION  
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SARL. On rappelle quôau moment de lôimpression de ce document, la mise en place ou la souscription dôun 

contrat dôentretien nôest pas obligatoire sur le territoire fran­ais.   

Ci-apr¯s se trouve un mod¯le de contrat dôentretien ¨ titre dôexemple. Il sôagit dôun spécimen qui sera adapté 

spécifiquement à la station EasyOne et à la règlementation en vigueur, en cas de proposition final au client. 

Toute opération de maintenance non prise en compte explicitement dans le contrat en est exclue. 
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11. Dysfonctionnements : Affichages des pannes et dépannages (Voir également chapitre 

6.8.6. ) 

 

Précaution pour ne pas altérer les composants de la station : 

 

- Les tuyaux dôair reliant lôarmoire de contrôle à la station ne doivent pas être pliés au risque 

dôobstruer le passage de lôair ou de cr®er une fuite dôair suite ¨ une d®chirure. Les tuyaux dôair 

doivent être placés dans une gaine technique souple DN 100 mini par exemple, pour assurer la 

liaison entre lôarmoire de contr¹le et la station.  

- Il convient de ne pas obstruer les entr®es dôair des filtres ¨ air du compresseur ou des armoires. 

Cela pourrait conduire ¨ une surchauffe de lôinstallation et ¨ un disfonctionnement.  

- Toute aspersion ou projection dôeau en direction de lôautomate de contr¹le est ¨ proscrire.   

 

 

Lôarmoire de contr¹le est reli®e ¨ une ligne de tension prot®g®e par un disjoncteur 16 A. Tous les branchements 

électriques sont à réalisés par des professionnels et dans le respect de la norme NF C 15-100 

 

Lôautomate enregistre automatiquement dans un livre de bord les messages dóerreurs et les contr¹les des 

électrovannes ou vannes motorisées effectués en Mode Manuel. A lôaide de cette fonction, il est possible de 

prendre connaissance des différentes pannes ainsi que de leurs dates de survenue.   

 

Les pannes techniques du fonctionnement de lôinstallation (panne dôun composant) sont indiqu®es par des 

signaux visuels (sonores en option) sur le panneau de commande. 

 

Les fréquences de dysfonctionnement sont aléatoires ; le respect de nos consignes dôexploitation et de 

maintenance diminue lô®ventualit® dôapparition dôun dysfonctionnement. 

 

On peut appeler les diff®rents messages dôalarme ¨ lôaide des touches   . En appuyant sur la touche  

on peut quitter le menu et retourner ¨ lôacceuil.  

 

Les messages dôalarmes sont enregistr®s avec leur date et heure de survenance. 

 

11.1. Procédure à suivre en cas de dysfonctionnement 

 

En cas de survenance dôune panne, il convient de contr¹ler la station et de lire lôaffichage de lô®cran de  contrôle 

de lôautomate et de se reporter au tableau des causes et solutions ¨ apporter ci-dessous : 

 

- Message dôerreur sur lô®cran LCD ; 

- le t®moin de contr¹le de fonctionnement sôallume en rouge. 
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Affichage sur lô®cran 

LCD 
Causes possibles Solution 

Panne de courant 

Coupure de courant ï Contr¹lez lôarriv®e de courant au 

niveau de lôinstallation et du bo´tier de 

commande. 

ï Contr¹lez la position de lôinterrupteur 

général (position sur 1). 

R®gler lôhorloge Date et heure interne non programmées ï Entrez la date et lôheure dans le menu 

correspondant 

Panne Compresseur 
Le compresseur ne fonctionne pas / nôest 

pas sous tension. 

ï Contrôlez le compresseur en mode 

manuel. 

Panne Vanne 1 
La vanne 1 ne fonctionne pas. ï Contrôlez la vanne 1 en mode 

manuel. 

 

Panne Vanne 2 
La vanne 2 ne fonctionne pas. ï Contrôlez la vanne 2 en mode 

manuel. 

 

Niveaux dôeau anormaux ï Solution 

Observation Causes possibles Solution 

Le niveau dôeau dans la 

cuve est anormalement 

élevé  

¶ Le syst¯me dô®vacuation 

correspondant à la vanne 2 ne 

sôest pas actionn®e. 

¶ La colonne dô®vacuation des 

eaux traitées est obstruée. 

¶ Lôalimentation dôair vers la 

colonne dô®vacuation des eaux 

us®es nôest pas ®tanche. 

¶ Actionnez la vanne 2 en mode manuel 

et vérifiez le fonctionnement du 

système dô®vacuation. 

¶ Vidangez la cuve et nettoyez la colonne 

dô®vacuation 

¶ Vidangez la cuve et étanchéifiez les 

raccords des tuyaux. 

Le niveau dôeau dans la 

cuve est anormalement 

élevé  

¶ Les param®tres de lôautomate 

sont incorrects. 

¶ La colonne dô®vacuation est 

obstruée. 

¶ Le tuyau dôair raccordant la 

colonne dô®vacuation nôest pas 

étanche. 

¶ Lôarmoire de pilotage est 

défectueuse. 

¶ Faites contrôler les paramétres de 

lôautomate. 

¶ Vidangez la cuve et nettoyez la colonne 

dô®vacuation. 

¶ Vidangez la cuve et étanchéifiez les 

raccords des tuyaux. 

¶ Contactez lôentreprise de maintenance. 

La micro-station 

dô®puration d®gage une 

mauvaise odeur ; les 

eaux traitées sont 

troubles ou leur couleur 

est altérée. 

¶ Il nôy a pas assez dôair dans 

lôinstallation. 

¶ Aération incomplète en raison 

dôun défaut du plateau dôa®ration 

à membrane 

¶ Le système de ventilation est  

inadaptée 

¶ Demandez ¨ lôentreprise de 

maintenance dôaugmenter les dur®es 

dôa®ration. 

¶ Contrôlez lôa®ration. 

¶ Contactez lôentreprise de maintenance. 

Lôa®ration ne se fait que 

dôun c¹t® ou de grosses 

bulles dôair apparaissent 

de temps en temps. 

¶ Le plateau à membrane est 

défectueux. 

¶ Le tuyau inox du plateau 

dôa®ration ¨ membrane nôest pas 

étanche. 

¶ Contactez lôentreprise de maintenance. 

¶ Contactez lôentreprise de maintenance. 
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11.2. Remplacement des vannes motorisées (en cas de montage de vannes motorisées) 

Remplacement dôune valve 

 

1. Retirer la prise au niveau du couvercle de la valve à remplacer. Pour ce faire, comprimer les ressorts sur 

les côtés.  

2. Dévisser la protection de la rampe des valves et la déposer.  

3. Retirer les fixations des valves qui sont 2 vis M3x6 DIN912 ou bien 1 vis M3x6 DIN912 ainsi que 

lôentretoise M3IG/AGx28 (SW5.5). 

4. Remplacer lôensemble de la valve par la nouvelle. Le joint torique Ï25x1.5 peut °tre r®utilis®. Il est 

également possible dôutiliser le joint faisant partie du nouvel ensemble ¨ installer.  

5. Procéder au remontage dans le sens inverse. Il est impératif de vérifier que le joint torique est monté 

perpendiculairement ¨ lôensemble de la valve et que les c©bles ne sont pas pincés par le couvercle lors 

du remontage.  

 

Rampe de valves (face avant) 

 

Rampe de valves (face arrière) 
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11.3. Nettoyage des ®lectrovannes (En cas de montage dô®lectrovannes)  

 

Après une longue utilisation, des impuretés peuvent altérer le bon fonctionnement de lôinstallation. Un 

bruit plus important des ®lectrovannes peut, par exemple, °tre un signal dôavertissement. Pour nettoyer 

les ®lectrovannes, il faut les d®visser. Lors de lôassemblage, il convient de veiller ¨ lôemplacement 

correct de lôinduit et du ressort de rappel. 

 

 

Desserrer les vis et retirer les aimants  Retirer les d®p¹ts dôimpuret®s dans le logement de 

lôinduit, sur lôinduit, le joint du si¯ge et le si¯ge de 

soupape.  

 

 

12. Consignes dôutilisation ï Produits interdits 

De manière générale, il ne faut rejeter dans la micro-station dô®puration que des mati¯res qui correspondent de 

par leurs caractéristiques aux eaux usées domestiques. 

 

Les mati¯res biocides, ayant des effets toxiques, qui ne respectent pas lôenvironnement ou qui ne sont pas 

biodégradables ne doivent pas être rejetées dans la micro-station dô®puration car elles cr®eraient des probl¯mes 

biologiques au cours du processus. En particulier, il ne faut pas y déverser : 

 

- les eaux de pluie collectées sur les toits et dans les cours ; sur la chaussée et sur la voirie. 

- les eaux étrangères (par exemple : les eaux de drainage)  

- les d®chets provenant de lô®levage dôanimaux sous forme solide et liquide  

- les eaux us®es provenant de lôindustrie ou de lôagriculture dans la mesure o½ elles ne sont pas comparables 

aux eaux usées domestiques  

- les produits chimiques et pharmaceutiques, les huiles minérales, les solvants ; 

- les eaux de refroidissement ; 

- les d®chets grossiers sous forme de restes de nourriture, mati¯res plastiques, produits dôhygi¯ne, filtres à 

café, bouchons ou capsules des bouteilles et autres articles ménagers ; 

- le lait et les produits laitiers ; 

- lôeau de piscines ou spas 

- de grandes quantités de sang. 

 

En cas de quantit®s importantes de graisse ou dôhuiles v®g®tales, il est recommand® dôeffectuer un nettoyage 

préalable de ces eaux dans un séparateur de graisse raccordé à la micro-station dô®puration (Attention : il ne 

faut pas déverser de matières fécales dans le séparateur de graisse).  
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Enfin, cŜǊǘŀƛƴŜǎ ŀǳǘǊŜǎ ƳŀǘƛŝǊŜǎ ǉǳΩƛƭ ƴŜ Ŧŀǳǘ Ǉŀǎ ŘŞǾŜǊǎŜǊ Řŀƴǎ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ǎƻƴǘ ƳŜƴǘƛƻƴƴŞŜǎ Ŏƛ-après : 
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Le non-respect de ces r¯gles dôutilisation d®grade le fonctionnement de la station avec le risque de rejeter une eau non conforme 

et entrainant un d®gagement dôodeurs 
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De façon générale et sans être exhaustive, les produits ménagers indiqués ci-dessous ne doivent pas 

entrer dans la station : 

¶ Les produits chimiques en général  

¶ Les produits pharmaceutiques et médicaments, les huiles minérales (huiles de frituresé), les 
huiles moteurs (minérales ou synthétiques), les solvants 

¶ Les produits désinfectants 

¶ Les peintures, vernis et diluants de peinture 

¶ Les produits photochimiques 

¶  Les produits phytosanitaires 

¶ Produits de nettoyage, ¨ lôexception des produits sans chlore (qui respectent lôenvironnement) 

¶ Les pesticides 
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13. Gestion du gaz émis, modalités de ventilation 

Les micro-stations dô®puration EasyOne ne g®n¯rent pas dôodeur anormale lors de leur fonctionnement. 

Sôagissant dôune station dont le fonctionnement est strictement a®robie, la station EasyOne ne génère pas de 

gaz de fermentation. La mise en place dôune ventilation secondaire nôest pas obligatoire sur le toit de lôhabitation. 

Pour autant, il est possible de ventiler chaque cuve de manière à permettre une ventilation naturelle efficace 

(appel dôair).  

 

 

 
 

Pour une ventilation selon le DTU 64.1, se reporter à ce même documentï Chapitre 7.3 « Conception de la 

ventilation de la fosse septique ». 

Les odeurs proviennent généralement de l'accumulation d'hydrogène sulfuré (H2S). Ce gaz a une odeur 

caract®ristique d'îuf pourri et est produit lors de la fermentation li®e au pr®traitement des eaux us®es. 

 

 

 

14. Mesure de niveau sonore 

Lôensemble des pièces électrotechniques des micro-stations dô®puration KLARO est install® dans lôarmoire de 

pilotage. En particulier, pour la micro-station EasyOne 12 et 15EH, des compresseurs de la marque HIBLOW, 

de référence HP150 et HP 200 sont respectivement installés. ..   

 

Type de compresseur HP150 HP200 

Niveau de puissance acoustique pondéré en dB(A) mesuré par le constructeur 45 46 

Par comparaison, une machine à laver la vaiselle performante affiche en général une puissance acoustique de 

43 dB(A). 
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15. Liste des pièces dôusure 

Référence Désignation compresseur Composition 

107816 Filtre à air HP150 ou 200 1 filtre à air en mousse 

107820 Kit de maintenance pour compresseur HP150 ou 200 2 Membranes, 1 filtre à air 

107136 Plateau à membrane Indifférent 1 plateau à membrane 

934494 Vanne avec moteur pas à pas Indifférent 1 vanne et son moteur 

107196 Electrovanne Indifférent 1 Electrovanne 

107546 
El®ment filtrant de lôarmoire Int®rieure 

métallique 
Indifférent 1 filtre à air en mousse 

107546 
Elément filtrant du coffre de lôarmoire 

extérieure EPP 
Indifférent 1 filtre à air en mousse 

107546 
El®ment filtrant de lôarmoire Extérieure 

Pilier A 
Indifférent 1 filtre à air en mousse 

107546 
El®ment filtrant de lôarmoire Ext®rieure 

Armoire A 
Indifférent 1 filtre à air en mousse 

Remarque : toutes ces pièces détachées sont généralement disponibles sous 2-7 jours. 

 

 

 

 

 

 

 

16. Indication de contrôle/renouvelement des pièces 

 Contrôle et nettoyage Remplacement 

Filtre à air de lôarmoire de pilotage Tous les 6 à 12 mois Tous les 2 ans 

Filtre à air du compresseur Tous les 12 mois Tous les 2 ans 

Membrane du compresseur HP150 

et HP200 
1 fois par an 

Tous les 5 ans 

 

Electrovanne ou Vanne avec 

moteur pas à pas 
1 fois par an En cas de panne 

Plateau à membrane fines bulles 1 fois par an Tous les 10 ans 
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17. Adresse SAV  

GRAF 

45 route d'Ernolsheim,  

F-67120 Dachstein-Gare 

Tel. : +33 (0)3 88 49 73 10 

Fax : +33 (0)3 88 49 32 80 

web: http://www.graf.fr 

 

18.  Indication de la disponibilité, du délai de fourniture et/ou replacement des pièces 

 

Lôensemble des pi¯ces dôusure des stations dô®puration KLARO sont disponibles auprès de votre revendeur ou 

de Graf Distribution SARL. Le délai de livraison de ces pièces est de 2 à 7 jours en moyenne.  

SE REPORTER EGALEMENT AU POINT 17. 

 

19. Cons®quence dôun dysfonctionnement 

 

En cas de survenance dôune panne, les cons®quences d®pendent de la gravité de cette dernière. A titre 

dôexemple et comme cela a ®t® test® ¨ plusieurs reprises lors du test de performance ®puratoires au PIA dôAix-

La-Chapelle, on peut dire quôen cas de panne de courant de 24 heures, aucun d®bordement par surverse nôa 

été observé.  

http://www.graf.fr/
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20. Protection de lôenvironnement - Recyclage 

Afin de ne pas nuire ¨ lóenvironnement, merci de rapporter toutes les pi¯ces usag®es en fin de vie de votre 

micro-station, dans votre centre de tri communal le plus proche. La plupart des éléments qui constituent votre 

micro-station peuvent être recyclées dans des filières spécialisées et ainsi servir à la production de nouveaux 

éléments. Ces pièces peuvent également être rapportées auprès de votre revendeur qui se chargera de les 

déposer en centre de collecte. 

Protégeons ensemble la planète. 

 

 

 

Composant Matériau Recyclage 

Barre de liaison vers 

membrane fines bulles 

Inox Lôinox est un mat®riau recyclable. Son taux de recyclage est 

le plus élevé de tous les alliages industriels. Une fois recyclé, 

il conserve toutes ses caractéristiques et ses qualités. 

 

 

Tuyaux dôair PVC Souple 
Il est recyclé en poudre et utilisé comme charge de 

remplissage pour la production de différents types de 

revêtement de sol. 

D'autres applications typiques sont les balises de déviation, 

clôtures, gaines et tubes flexibles, chaussures, sacs, 

vêtements etc. 

 

Tuyaux pour gaine technique 

/ raccordé 

PVC rigide Le PVC rigide recyclé est principalement utilisé comme 

couche dôarmature interne des tubes et dans la 

fabrication de profilés ou de films rigides. 

 

Equipements 

électromécaniques (panneau 

de commande, 

compresseur, électrovannes) 

Mélange Les fili¯res D3E permettent dôen recycler tout ce qui peut 

lô°tre, comme pour les appareils m®nagers 

 

Cuve PP le polypropylène, composé de molécules de propylène et est 

très facilement recyclable par rapport à d'autres matières. Il 

est très rigide, résistant à l'abrasion, imperméable, 

indéchirable, transparent.  

Levier dô®vacuation PE Le PET se recycle facilement. Après lavage/broyage, il est à 

nouveau fondu sous forme de granul® pr°t ¨ lôemploi. Il est 

alors utilisé pour la fabrication de sacs à usage industriel, de 

conteneurs de déchets, de flacons pour produits de 

nettoyage, de couvercles, fûts, palettes, seaux, plaques, 

caisses à claire-voie, emballages et produits de 

remplacement du boisé 

Membrane fines bulles EPDM LôEPDM est recycl® afin de fabriquer des rev°tements de sol 

extérieur ou de toiture par exemple 
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21. Fiabilité du matériel ï Garanties- Traçabilité 

 

21.1. Garanties 

 

Références aux normes/Avis techniques utilisés dans la construction pour les matériaux et matériels : 

Pour la micro-station dô®puration EasyOne, il est demandé que lôinstallation se fasse en particulier en respectant 

les prescriptions du présent guide dôutilisation, de lôannexe ZA de la norme NF EN 12566-3 +A2 et de lôarr°t® du 

7 septembre 2009. Lôinstallation de la micro-station doit se faire dans les r¯gles de lôart par du personnel form® 

et compétant.  

 

 

 

 

Garanties sur les dispositifs et les ®quipements ®lectrom®caniques (avec ou sans carnet dôentretien) : 

 

La cuve de la micro-station dô®puration EasyOne bénéficie dôune garantie de 25 ans pour autant que les 

prescriptions de pose, de mise en fouille, et dôusage ult®rieur soient rigoureusement respectées. Tous les autres 

composants, en particulier les équipements électromécaniques sont couverts par une garantie de 3 ans. 

 

Les phénomènes de corrosion, li® ¨ la pr®sence dôeaux de rejets domestiques, sont limités au vu de la nature 

des matériaux utilisés : 

- cuve en polypropylène, 

- kit de prélèvement en polyéthylène, 

- Tuyaux en PVC, 

- Colonne de transfert en PE 

- tuyaux dôair comprim® en PVC, 

- syst¯me dôalimentation en air comprim® en inox AISI 304, 

- membrane en EPDM. 

 

 

21.2. Traçabilité 

 

Processus de tra­abilit® du dispositif et des composants de lôinstallation : 

Les éléments qui composent notre système épuratoire sont approvisionnés par une société du groupe Graf 

auprès de grands groupes allemands ayant chacun une production très spécifique. Ainsi, par exemple, les 

®l®ments en inox proviennent dôun des leaders Allemands de la production dô®l®ments en acier inoxydable, les 

tuyauteries en PVC sont achet®es aupr¯s dôun fabricant sp®cialis® dans la fabrication dô®l®ments en PVC, etcé 

Au contraire dôun achat g®n®raliste, cette d®marche permet de garder une qualit® ®gale et un haut niveau de 

finition, puisque chaque fournisseur est  spécialisé dans un domaine particulier dont il en maîtrise parfaitement 

la production. 

La société KLARO fournit à Graf ces diff®rents ®l®ments sous forme de pi¯ces d®tach®es. Lôassemblage final de 

ces composants se fait au sein de lôusine GRAF, dans un atelier d®di®, et selon un processus rigoureux et un 

contrôle continu. 

Chaque ®tape de lôassemblage est suivie dôun contrôle méticuleux et chaque micro-station subit un dernier 

contr¹le final du montage, de lô®tiquetage, et des ®l®ments joints (notices, accessoires, etcé) avant exp®dition. 

Enfin, en rapport avec le bon de commande reprenant la taille de la micro-station, chaque armoire de pilotage 

est paramétrée, et ses différents constituants sont testés. 

 

Chaque micro-station est donc contr¹l®e plusieurs fois lors du montage et avant lôexp®dition, et se voit attribuer 

un N° de série unique permettant une traçabilité ultérieure. A lôaide de ce num®ro de s®rie, il est possible de 
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remonter ¨ toutes les informations de tra­abilit® li®es ¨ la fabrication de lôarmoire et ¨ lôimplantation de ses 

composants : nom de  lôop®rateur de montage, origine, date dôacquisition et r®f®rences des pièces entrant dans 

la composition de lôarmoire de commande. 

Il en va de m°me pour ce qui rel¯ve des compresseurs et de lôautomate de contr¹le. 

22. Co¾ts et ACV de lôinstallation 

Le coût moyen annuel dôune micro-station EasyOne 12 EH, sur la base dôun amortissement de 15 ans, est de 

811,79  ú H.T. /an, celui de la 15 EU est de 936,52  ú H.T. /an.  

Ce coût moyen est calculé en faisant la somme : 

- du prix dôacquisition de la micro-station, sans connexions en aval et amont, 

- des coûts dôinstallation de la micro-station, sans connexions en aval et amont, sur une estimation de travail 

dôune journ®e, comprenant le terrassement, la mise en îuvre et la mise en route, 

- la consommation électrique de la micro-station EasyOne 12EH, respectivement 15 EH (voir chapitre 6.9.2.), 

avec les coûts énergétiques basés sur les tarifs de 2014. 

- des vidanges des boues selon le calcul théorique de production des boues. 

- de lôentretien courant de la micro-station. 

- du remplacement des pi¯ces dôusure, soit un kit de maintenance tous les 5 ans et les plateaux à 

membranes tous les 10 ans. 

Divisé par 15, afin dôobtenir un coût moyen rapporté à une année. 

La société GRAF prescrit lôentretien des micro-stations. Nous nous tenons à votre disposition, tout comme nos 

revendeurs, pour vous transmettre les noms de sociétés habilitées pouvant assurer lôentretien et proposer des 

contrats dôentretien de votre micro-station. 

 

EasyOne 12EH 

 

Fréquence de 

changement 

Prix d'achat 

HT 
Coeff. 

Total HT 

sur 15 ans 
TVA 

Total TTC sur 

15 ans 

Coût moyen d'achat 

rendu client 
1 fois 6 200,00   1 6 200,00   20 7 440   

Installation 1 fois 1 500,00   1 1 500,00   9,0 1 635,00   

Consommation électrique 

(1.42 W/jour) 
tous les ans (x365 x15) 0,13   5475 1010,69 20,0 1212,83   

Vidange des boues 

théorique 
Chaque 7 mois 150,00   25,7 3 855,00   20 4 626,00   

Maintenance annuelle tous les ans 90,00   15 1 350,00   20 1 620,00   

Kit de maintenance (si 

nécessaire) 
tous les 5 ans 127,00   3 381,00   20 457,20   

Plateau à membrane tous les 10 ans 15,88   3 47,64   20 57,17   

       

TOTAL    14 344,33  17 213,20   

soit à l'année    956,29    1 147,55   

 

 

EasyOne 15EH 

 

Fréquence de 

changement 

Prix d'achat 

HT 
Coeff. 

Total HT 

sur 15 ans 
TVA 

Total TTC sur 

15 ans 

Coût moyen d'achat 

rendu client 
1 fois 7 500,00   1 7 500,00   20 9 000,00   

Installation 1 fois 1 500,00   1 1 500,00   9,0 1 635,00   

Consommation électrique 

(2.22 kW/jour) 
tous les ans (x365 x15) 0,13   5475 1580,09 20,0 1896,11   

Vidange des boues 

théorique 
Chaque 7 mois 150,00   25,7 3855,00   20 4626,00   

Maintenance annuelle tous les ans 90,00   15 1 350,00   20 1 620,00   

Kit de maintenance (si 

nécessaire) 
tous les 5 ans 127,00   3 381,00   20 457,20   

Plateau à membrane tous les 10 ans 15,88   3 47,64   20 57,17   

       

TOTAL    16 213,73  19 456,48   

soit à l'année    1 080,92    1 297,10   
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23. ACV ï Analyse du cycle de vie 

 

Au moment de la rédaction de ce guide, la société GRAF a engag® une d®marche pour lôanalyse du cycle de vie 

(ACV) de lôensemble de ses micro-stations dô®puration aupr¯s dôun organisme tiers et indépendant. 

Pour autant, lôensemble des mat®riaux utilisés pour la fabrication de la station EasyOne sont recyclables ï Voir 

Paragraphe 21. 
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24. Fiche de contrôle de la station 

Coordonn®es de lôutilisateur 

Nom prénom :ééééééééééééééé. 

Adresse :ééééééééééééééééé. 

ééééééééééééééééééééé.. 

CP : éééééé. Ville : éééééééééé 
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